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RESUMEN 

El presente informe técnico tuvo como problema general:¿Cuál es la influencia 

del aditivo Megaplast 1000M y Chema 3 en concretos, en estado fresco y 

endurecido? el objetivo general fue: Analizar la influencia del aditivo Megaplast 

1000M y Chema 3 en concreto, en estado fresco y endurecido.  

El tipo de estudio fue el aplicado, de nivel descriptivo y de diseño experimental, 

la población estuvo conformado por 09 tipos de mezclas de concreto, 

correspondiendo 03 al concreto convencional, 03 con el aditivo megaplast 

1000M y 03 con el aditivo chema 3, no se utilizó la técnica del muestreo si no el 

censo, porque se trabajó con los 09 mezclas. 

La principal conclusión de este informe fue que los aditivos utilizados en el 

presente informe mejoran la trabajabilidad del concreto, acelera ligeramente el 

tiempo de fraguado, así como una mayor resistencia a la comprension superiores 

al 100% con respecto al concreto convencional. 

Finalmente se concluye que los aditivos ocasionan mejora en la trabajabilidad 

del concreto, acelera ligeramente el tiempo de fraguado, también experimentó 

resistencia a la comprensión superiores al 100% respecto al concreto patrón 

(referente 28 días) en 7 días, lo cual garantiza que la estructura puede estar en 

servicio a esta edad. 

Palabras clave: aditivo Megaplast 1000M, aditivo chema 3, concreto 

convencional.  

 

 

 

 

 

 



   xiii 
 

ABSTRACT 

The present technical report had as a general problem: What is the influence of 

the additive Megaplast 1000M and Chema 3 in concrete, in fresh and hardened 

state? the general objective was: To analyze the influence of the additive 

Megaplast 1000M and Chema 3 in concrete, in fresh and hardened state. 

The type of study was applied, descriptive level and experimental design. The 

population was made up of 09 types of concrete mixtures, 03 corresponding to 

conventional concrete, 03 with the additive megaplast 1000M and 03 with the 

additive Chema 3, the sampling technique was not used but the census, because 

they worked with the 09 mixes. 

The main conclusion of this report was that the additives used in this report 

improve the workability of concrete, slightly accelerate the setting time as well as 

a greater resistance to compression greater than 100% with respect to 

conventional concrete. 

Finally, it is concluded that the additives cause an improvement in the workability 

of the concrete, slightly accelerate the setting time, it also experienced 

compression resistance greater than 100% with respect to the standard concrete 

(reference 28 days) in 7 days, which guarantees that the structure may be in 

service at this age. 

Keywords: Keywords: Megaplast 1000M admixture, chema 3 admixture, 

conventional concrete. 

 

 

 

 



   xiv 
 

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad es muy valioso  el tiempo, por consiguiente es correcto decir:   

"el tiempo es dinero", situación no desconocido por la tecnología del concreto en 

particular, por lo que nos obliga aminorar  los tiempos en construcción  de 

estructuras de concreto, empleando  aditivos químicos  que permitan 

proporcionar al concreto trabajabilidad y un endurecimiento acelerado, 

lográndose   resistencias mecánicas elevadas a las primeras edades, logrando   

contribuir en el sector de la construcción y/o reparación de diferentes estructuras 

las cuales requieran una rápida puesta en servicio. 

La finalidad del presente informe es calcular y analizar las propiedades del 

concreto en estado fresco y endurecido, con contenido de aditivo Megaplast 

1000M y Chema 3 en las mezclas patrones, mejorando la calidad de producción 

del concreto.  

Este estudio está estructurado en cuatro capítulos, que detallamos a 

continuación:  

capítulo I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, donde se desarrolla el 

problema: general y especifico, los objetivos: general y específicos, justificación: 

práctica y metodológica, delimitación: espacial, temporal y económica. 

Capitulo II: ANTECEDENTES, aquí se trata de los antecedentes internacionales 

y nacionales, el marco conceptual: teoría del concreto, componente del concreto, 

propiedades principales del concreto y diseño de mezcla del concreto. 

Capitulo III: METODOLOGIA, en este capítulo se desarrolla el tipo, nivel y diseño 

del estudio, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, la metodología del trabajo experimental y la ejecución de la 

investigación. 

Capitulo IV: RESULTADOS, aquí obtenemos los resultados del estudio, así 

como la discusión de estos resultados. 



   xv 
 

Finalmente se tienen las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliografías y los anexos. 

Bach: JAVIER JHEFERSON SOLANO RAMOS
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Huancayo se ve con frecuencia retrasos en obras debido a 

distintos factores sea atribuibles o no atribuibles a la empresa (clima, 

administrativos, etc.) que obliga a los profesionales a buscar soluciones dentro 

de las cuales esta mejorar la calidad y productividad en la fabricación de 

concreto.  

En la actualidad es muy valioso el tiempo, y se escucha en reiteradas ocasiones 

decir:   "El tiempo es dinero", y esto no es desconocido por la Tecnología del 

Concreto en particular; dicho motivo obliga aminorar los tiempos en construcción 

de estructuras de concreto, empleando aditivos químicos que permitan mejorar 

las propiedades del concreto, lo cual nos garantiza que la estructura puede estar 

en servicio a esta edad. 

A través del uso del aditivo superplastificante y acelerante en la fabricación de 

concreto, buscaremos obtener efectos positivos, mejorar la  trabajabilidad sin 

alterar la resistencia mecánica de diseño del concreto y a su vez lograr   

resistencias   más   altas   a   edades tempranas, con la finalidad de garantizar 

una correcta planificación sobre las distintas operaciones del concreto en obra 

(transporte, colocación, consolidación y acabado), permitiendo también aportar 

en la industria de la construcción. 

1.1. PROBLEMA 

1.1.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la influencia del aditivo Megaplast 1000M y Chema 3 en 

concretos, en estado fresco y endurecido? 

1.1.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

a) ¿Cómo influye el aditivo Megaplast 1000M y Chema 3 en la 

trabajabilidad del concreto en estado fresco? 
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b) ¿Cuál es la influencia del aditivo Megaplast 1000M y Chema 3 

en el tiempo fraguado del concreto en estado fresco? 

c) ¿Qué efectos produce el aditivo Megaplast 1000M y Chema 3 

en la resistencia mecánica del concreto en estado endurecido? 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia del aditivo Megaplast 1000M y Chema 3 en 

concreto, para el estado fresco y endurecido. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Determinar la influencia del aditivo Megaplast 1000M y Chema 3 

en la trabajabilidad del concreto en estado fresco. 

b) Estimar la influencia del aditivo Megaplast 1000M y Chema 3 en 

el tiempo de fraguado del concreto en estado fresco. 

c) Calcular la influencia del aditivo Megaplast 1000M y Chema 3 en 

la resistencia del concreto en estado endurecido. 

 

1.3. JUSTIFICACION  

1.3.1. PRACTICA 

Luego de conocer las influencias en las propiedades del concreto 

fresco y endurecido por la adición del aditivo Megaplast 1000M y 

Chema 3 en concretos, los profesionales ligados al sector de la 

construcción tendrán mejores alternativas de elección, como:  

✓ Lograr resistencias   más   altas   a   edades tempranas, y 

así mejorar la rápida puesta en servicio de las diferentes 

estructuras, permitiendo disminuir tiempo y dinero. 
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✓ Conocer las alteraciones positivas y negativas que se 

manifiesta al utilizar el aditivo Megaplast 1000M y Chema 3 

en el concreto. 

✓ Calcular el tiempo de fraguado del concreto en estado fresco, 

a fin de planificar las diferentes operaciones de colocación 

del concreto. 

✓ La principal justificación practica o social de este informe está 

vinculado fundamentalmente al personal que hace uso del 

concreto en sus diferentes estados en la industria de la 

construcción, que les permite tomar decisiones en la 

optimización del uso adecuado del concreto. 

1.3.2. METODOLOGICA 

La metodología utilizada en este informe permite tener una mayor 

información para el uso adecuado del concreto en sus diferentes 

usos, así mismo el procedimiento empleado en los ensayos 

permiten ampliar sus estudios en cuanto se refieren a la 

trabajabilidad, al tiempo de fraguado y resistencia mecánica del 

concreto; experiencia que pueden utilizar otros investigadores 

cuando analizan la influencia de otros aditivos, buscando optimizar 

el uso adecuado de este insumo en la industria de la construcción. 

1.4. DELIMITACION 

1.4.1. ESPACIAL 

El presente del estudio se realizó en el proyecto de la construcción 

del proyecto ubicado en Av. Uruguay y Jr. Santa Isabel –San Carlos 

del distrito Huancayo, provincia Huancayo, departamento Junín. 
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Figura 1. Mapa de la región Junín 

Fuente: Propio 

 

 

 
Figura 2. Mapa de la provincia de Huancayo 

Fuente: Propio 
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Figura 3. Macrolocalizacion del proyecto. 
Fuente: Propio 

 

 

 

1.4.2. TEMPORAL 

Este estudio se desarrolló en periodo comprendido de enero a diciembre 

del año 2017. 

1.4.3. ECONOMICA 

El desarrollo de este estudio se realizó con recursos propios, no se tuvo 

financiamiento externo. 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO 

NACIONAL SANTA 

ISABEL 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Mejía S. y Paz J. (2013), en su tesis titulado “Comportamiento de 

un concreto de resistencia de 210 kg/cm2 utilizando el aditivo Sika 

Rapid 1 como acelerador de fraguado”. Obtuvo como resultado 

“resistencia promedio a los 7 días de 167.81 Kg/cm2 equivalente a 

un 80% de la resistencia de diseño y la resistencia promedio a los 

28 días fue de 234.89 Kg/cm2 observando un 111.85% con 

respecto a la resistencia de diseño” (Mejía & Paz, 2013, p.80). 

Con lo cual, deja demostrado que con la adición del aditivo Sika 

rapid 1, el concreto de 210kg/cm2 experimenta un incremento del 

11.85% de la resistencia de diseño. 

Oliva C. (2008), En su tesis titulado “influencia de los 

superplastificantes en la trabajabilidad y resistencia de los 

hormigones grado H-25 y H-30”. 

“concluyo que para el hormigón grado H-25 al aplicar una dosis 

de aditivo superplastificante de 0,4% del peso del cemento (H-

25-01), el asentamiento del cono vario de 7,5cm a 17,2cm 

obteniendo un aumento de 9,7cm, siendo esta la variación 

mínima. Al aplicar una dosis de aditivo superplastificante de 2% 

del peso del cemento (H-25-05), el asentamiento del cono vario 

de 7,5cm a 21cm obteniendo un aumento de 13,5cm, siendo 

esta la variación máxima” (Oliva, 2008, p.70). 

Con lo cual deja demostrado que al aplicar el aditivo 

superplastificante nos garantiza excelentes resultados positivos 

respecto a la trabajabilidad.  
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2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Mayta J. (2014), declara en su tesis titulado “Influencia del aditivo 

superplastificante en el tiempo de fraguado, trabajabilidad y 

resistencia mecánica del concreto, en la ciudad de Huancayo “.  

Se concluyo que “el tiempo transcurrido en alcanzar un 

asentamiento de cono de 3 pulg, para cualquier relación a/c, 

desarrolló incrementos mínimos con dosis de aditivo 

superplastificante de 250 ml, e incrementos máximos con dosis de 

aditivo superplastificante de 1050 ml” (Mayta, 2014, p.158).   

“Se logró alcanzar resistencias mayores al 70% respecto al 

concreto patrón (referente 28 días) en 3 días, para dosis de 650 

ml del aditivo superplastificante para cualquier relación a/c. Los 

valores obtenidos en los diseños A-3, B-3, C-3 son: 72.2% 73.3% 

y 77.0% respectivamente” (Mayta, 2014, p.162).  

Condori M. (2015), declara en su tesis titulado “Comportamiento 

en la elaboración de concreto de alta resistencia con la                                             

de aditivos euco 37 y accelguard 90 en la ciudad de Juliaca”.  

“Según el análisis a los 3 días el concreto normal alcanza una 

resistencia a la compresión promedio de 130.61 kg/cm2, según 

Método A.C.I mientras que el concreto de alta resistencia con 

aditivos alcanza una resistencia de 313.73 kg/cm2, el cual 

establece una resistencia a la compresión de 280 kg/cm2” 

(Condori, 2015, p.121).   

Se concluye que “el uso de los aditivos Euco 37 (superplastificante) 

y Accelguard 90 (acelerante de fragua) en conjunto favorecen 

notablemente la resistencia del concreto sobre todo a edades 

tempranas” (Condori, 2015, p.121). 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. TEORIA DEL CONCRETO 

Al respecto Pasquel (1998) define: 

“El concreto es el material constituido por la mezcla en ciertas 

proporciones de cemento, agua, agregados y opcionalmente 

aditivos, que inicialmente denota una estructura plástica y 

moldeable, y que posteriormente adquiere una consistencia 

rígida con propiedades aislantes y resistentes, lo que lo hace un 

material ideal para la construcción” (p.11). 

2.2.2. COMPONENTE DEL CONCRETO 

“El concreto es el material constituido por la mezcla en ciertas 

proporciones de Cemento, agua, agregados y aditivos como 

elementos activos y el aire como elemento pasivo, que inicialmente 

denota una estructura plástica y moldeable, y que posteriormente 

adquiere una consistencia rígida” (Pasquel, 1998, p.13). 

 

Figura 4. Proporciones típicas en volumen de los componentes del concreto. 
Fuente: Propio 

 

“La calidad del concreto depende de la calidad de la pasta y del 

agregado y de la unión entre los dos. En un concreto 

adecuadamente confeccionado, cada y toda partícula de 

agregado es completamente cubierta por la pasta y todos los 



   24 
 

espacios entre las partículas de agregados se llenan totalmente 

con pasta” (Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y Tanesi, 2004, p.2). 

2.2.2.1. CEMENTO  

“Es un aglomerante hidrófilo, resultante de la calcinación de rocas 

calizas, areniscas y arcillas, de manera de obtener un polvo muy 

fino que en presencia de agua endurece adquiriendo propiedades 

resistentes y adherentes” (Pasquel, 1998, p.17). 

2.2.2.1.1.      TIPOS DE CEMENTO 

Acorde con la norma ASTM C150 “Especificaciones Normalizadas 

para Cementos Portland”, en su criterio clasifica en los siguientes 

tipos básicos de cemento: 

“Tipo I: Para usos que no requieran propiedades 

especiales de cualquier otro tipo. 

Tipo IA: Cemento incorporador de aire para los mismos 

usos que el tipo I, donde se desea incorporación de aire. 

Tipo II: Para uso general y específicamente cuando se 

desea moderada resistencia a los sulfatos o moderado calor 

de hidratación. 

Tipo IIA: Cemento incorporador de aire para los mismos 

usos que el tipo II, donde se desea incorporación de aire. 

Tipo III: Para utilizarse cuando se requiere altas 

resistencias iniciales. 

Tipo IIIA: Cemento incorporador de aire para los mismos 

usos que el tipo III, donde se desea incorporación de aire. 

Tipo IV: Para emplearse cuando se desea bajo calor de 

hidratación. 

Tipo V: Para emplearse cuando se desea alta resistencia a 

los sulfatos” (ASTM C150, 2013). 
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Figura 5. Desarrollo de la resistencia a la compresión en porcentaje de la resistencia a 
los 28 días, para los cementos sin adiciones. 

Fuente: ICG, 2013. 

 

2.2.2.1.2.      REQUISITOS FISICOS-QUIMICOS DEL CEMENTO 

Los cementos utilizados deben satisfacer los requerimientos 

físicos-químicos establecidos por la norma NTP 334.009 y ASTM 

C595. 

Tabla 1. Requisitos físicos del cemento. 

 

Requisitos Físicos 
Tipos 

I II V MS IP ICo 
Resistencia  la Compresión  mín Kg/cm²       

3 días 120 100 80 100 130 130 
7 días 190 170 150 170 200 200 
28 días 280* 280* 210 280* 250 250 

Tiempo de fraguado,  minutos       
Inicial, mínimo 45 45 45 45 45 45 
Final, máximo 375 375 375 420 420 420 

Expansión en autoclave,  % máximo 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
Resistencia  a los Sulfatos -- -- 0.04* 0.1 0.10* -- 
% máximo de expansión   14 días 6meses 6meses  

Calor de Hidratación,  máx, KJ/Kg       
7 días -- 290* -- -- 290* -- 
28 días -- -- -- -- 330* -- 

* Opcionales       
Fuente: NTP 334.009. 
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Tabla 2. Requisitos químicos del cemento. 

 

Requisitos Químicos 
Tipos 

I II V MS IP ICo 
Óxido de Magnesio (MgO), máx, % 6 6 6 -- 6 6 
Trióxido de Azufre (SO3), máx, % 3.5 3 2.3 -- 4 4 

Pérdida por Ignición, máx, % 3 3 3 -- 5 8 
Residuo Insoluble, máx, % 0.75 0.75 0.75 -- -- -- 

Aluminato tricálcico (C3A), máx, % -- 8 5 -- -- -- 
Álcalis equivalentes       

( Na2O + 0.658 K2O ), máx, % 0.6* 0.6* 0.6* -- -- -- 
* Opcionales       

Fuente: NTP 334.009. 
 

 

2.2.2.2.    AGREGADOS 

“Se definen los agregados como los elementos inertes del concreto 

que son aglomerados por la pasta de cemento para formar la 

estructura resistente” (Pasquel, 1998, p.69). 

 

2.2.2.2.1.      CLASIFICACIÓN DE LOS AGREGADOS 

Según Pasquel (1998), “la clasificación de agregados que 

detallaremos a continuación no son necesariamente las únicas ni 

las más completas, pero responden a la práctica usual en 

tecnología del concreto” (p.69). 

2.2.2.2.1.1.   SEGÚN SU PROCEDENCIA 

Pasquel (1998), afirma que los agregados naturales “son formados 

por procesos geológicos naturales que han ocurrido en el planeta 

durante miles de años, (…). Estos agregados son los de uso más 

frecuente a nivel mundial y particularmente en nuestro país por su 

amplia disponibilidad tanto en calidad como en cantidad, lo que los 

hace ideales para producir concreto” (p.70). 

“Los agregados artificiales provienen de un proceso de 

transformación de materiales naturales, que proveen productos 

secundarios que con un tratamiento adicional se habilitan para 

emplearse en la producción de concreto, algunos agregados de 

este tipo los constituyen la escoria de altos hornos, la arcilla 
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horneada, el concreto reciclado, la microsílice etc.” (Pasquel, 

1998, p.70). 

2.2.2.2.1.2.   SEGÚN SU TAMAÑO 

Pasquel (1998), menciona que “se ha establecido 

convencionalmente la clasificación entre agregado grueso (piedra) 

y agregado fino (arena) en función de las partículas mayores y las 

menores de 4.75 mm (Malla Standard ASTM # 4)” (p.72). 

“Esta clasificación responde además a consideraciones de tipo 

práctico ya que las técnicas de procesamiento de los agregados 

(zarandeo, chancado) propenden a separarlos en esta forma con 

objeto de poder establecer un control más preciso en su 

procesamiento y empleo” (Pasquel, 1998, p.72). 

2.2.2.2.2.      PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS AGREGADOS 

Pasquel (1998) “considera que las propiedades físicas de mayor 

importancia son la de peso específico, peso unitario, humedad, 

porosidad y la distribución volumétrica de las partículas, que se 

acostumbra denominar granulometría o gradación” (p.72). 

“Asociadas a estas características se encuentran una serie de 

ensayos o pruebas standard que miden estas propiedades para 

compararlas con valores de referencia establecidos o para 

emplearlas en el diseño de mezclas” (Pasquel, 1998, p.72).  

a.  Peso específico 

Pasquel (1998), define: 

“Es el cociente de dividir el peso de las partículas entre el 

volumen de las mismas sin considerar los vacíos entre ellas. Las 

normas NTP 400.021 y 400.022 establecen el procedimiento 

estandarizado para su determinación en laboratorio, 

distinguiéndose tres maneras de expresarlo en función de las 

condiciones de saturación. En la Figura 3 se muestra 

gráficamente la distribución de volúmenes de sólidos, poros y 
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vacíos para agregado secado al horno, estableciéndose las 

siguientes expresiones para la determinación en laboratorio del 

peso específico” (p.74). 

 

 

Figura 6. Distribución de volúmenes de sólidos, poros y vacíos para agregado secado al 
horno. 

Fuente: Pasquel, 1998. 

 

b.  Peso unitario 

Según Pasquel (1998), considera: 

“Es el resultado de dividir el peso de las partículas entre el 

volumen total incluyendo los vacíos. Al incluir los espacios entre 

partículas influye la forma de acomodo de estos. El 

procedimiento para la determinación del peso unitario suelto y 

compactado se encuentra en la norma NTP 400.017. El valor 

obtenido para el peso unitario compactado, es el que se emplea 
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en algunos métodos de diseños de mezclas para estimar las 

proporciones; por otro lado, el peso unitario suelto se emplea 

para hacer conversiones de dosificaciones en peso a 

dosificaciones en volumen” (p.74). 

 

c.  Porcentaje de Vacíos 

“Es la medida del volumen expresado en porcentaje de los 

espacios entre las partículas de agregados. Depende también del 

acomodo entre partículas, por lo que su valor es relativo como en 

el caso del peso unitario” (Pasquel, 1998, p.76). 

Según la norma NTP 400.017 “establece la fórmula para calcularlo, 

empleando los valores de peso específico masa y peso unitario” 

(Pasquel, 1998, p.76). 

 

 

 

  Donde: 

  “Pem: peso específico de la masa” (Pasquel, 1998, p.76). 

  “Da: Densidad del agua” (Pasquel, 1998, p.76). 

  “P.U: peso unitario seco” (Pasquel, 1998, p.76). 

  d. absorción 

Pasquel (1998), señala que la absorcion: 

“Es la capacidad de los agregados de llenar con agua los vacíos 

al interior de las partículas. El fenómeno se produce por 

capilaridad, no llegándose a llenar absolutamente los poros 

indicados pues siempre queda aire atrapado. Tiene importancia 

pues se refleja en el concreto reduciendo el agua de mezcla, con 
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influencia en las propiedades resistentes y en la trabajabilidad, 

por lo que es necesario tenerla siempre en cuenta para hacer las 

correcciones necesarias. Las normas NTP 400.021 y 400.022 

establecen la metodología para su determinación expresada en 

la siguiente fórmula” (p.76). 

 

 

 

e.  Humedad 

Respecto a la humedad Pasquel (1998), define: 

“Es la cantidad de agua superficial retenida en un momento 

determinado por las partículas de agregados. Es una 

característica importante pues contribuye a incrementar el agua 

de la mezcla en el concreto, razón por la que se debe tomar en 

cuenta conjuntamente con la absorción para efectuar las 

correcciones adecuadas en el propiciamiento de las mezclas” 

(p.77). 

 

 

 

f.  Granulometría 

 

Según la Norma NTP 400.037 define: 

 

“Granulometría: Representa la distribución de los tamaños que 

posee el agregado. La NTP 400.012 establece el procedimiento 

para su distribución mediante el tamizado, obteniéndose la masa 

de las fracciones del agregado retenidas en cada uno de los 

tamices. Eventualmente se calcula la masa retenida y/o que 

pasa, también los porcentajes parciales y acumulados” 

(INDECOPI - NTP 400.011, 2008, pág. 6).    
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❖ Módulo de finura 

Según la norma NTP 400.012 define: 

“Cuando se requiera, calcular el módulo de fineza, sumando el 

porcentaje acumulado retenido de material de cada uno de los 

siguientes tamices (porcentaje acumulado retenido) y dividir la 

suma entre 100: 150 µm (N° 100); 300 µm (N° 50); 600 µm (N° 30); 

1.18 mm (N° 16); 2.36 mm (N° 8); 4.75 mm (N° 4); 9.5 mm (3/8 de 

pulgada); 19.0 mm (3/4 de pulgada); 37.5 mm (1 ½ pulgada) y 

mayores; incrementando en la relación 2 a 1” (INDECOPI - NTP 

400.012, 2001, pág. 9). 

 

 

Tamaño máximo 

Según la Norma NTP 400.037 define: 

 

“Es el que corresponde al menor tamiz por el que pasa toda la 

muestra de agregado grueso” (INDECOPI - NTP 400.037, 2014, 

p.6). 

 

Tamaño máximo nominal 

Según la Norma NTP 400.037 define: 

“Tamaño máximo nominal: Es el que corresponde al menor tamiz 

de la serie utilizada que produce el primer retenido” (INDECOPI - 

NTP 400.037, 2014, p.6). 

2.2.2.2.3.   AGREGADO FINO 

La NTP 400.011 define que “son partículas provenientes de la 

desintegración natural o artificial, que pasa el tamiz 3/8” 

(INDECOPI - NTP 400.011, 2008, p.12). 
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2.2.2.2.3.1.      REQUISITOS GRANULOMÉTRICO 

“El agregado fino deberá estar graduado dentro de los límites 

especificados en la norma NTP 400.037, los cuales están indicados 

en la Tabla 2.06. Es recomendable tener en cuenta lo siguiente” 

(INDECOPI - NTP 400.011, 2008, p.8). 

“El agregado fino no tendrá más de 45 % entre dos mallas 

consecutivas de las que se muestra en el apartado 5.1y su módulo 

de fineza no será menor de 2,3 ni mayor de 3,1” (INDECOPI - NTP 

400.011, 2008, p.8). 

 

“Se permitirá el uso de agregados que no cumplan con las 

gradaciones especificadas, cuando existan estudios que aseguren 

que el material producirá concreto de la resistencia requerida a 

satisfacción de las partes” (INDECOPI - NTP 400.011, 2008, p.8). 

 

“En una cantera determinada el módulo de fineza base no debe 

variar en más de 0,20, siendo éste el valor típico de la cantera. La 

aprobación de un cambio en el módulo de fineza deberá ser a 

satisfacción de las partes” (INDECOPI - NTP 400.011, 2008, p.8). 

Tabla 3. Requisitos granulométricos del agregado fino. 

 Malla  % Que Pasa 

3/8” 100 

Nº4 95 - 100 

Nº8 80 - 100 

Nº16 50 - 85 

Nº30 25 - 60 

Nº50 10 - 30 

Nº100 02 - 10 
Fuente: NTP 400.037. 

 

2.2.2.2.3.2.      LÍMITES DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES 

La NTP 400.037 fija los límites de porcentajes de partículas y/o 

sustancias perjudiciales en la tabla 4. 
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Tabla 4. Límites máximos de sustancias perjudiciales permisibles del agregado fino. 

Fuente: NTP 400.037. 

 

2.2.2.2.4.   AGREGADO GRUESO 

“Es el agregado retenido en el tamiz normalizado 4.75 mm (N° 4) 

proveniente de la degradación natural o artificial de la roca, y que 

cumple con los límites establecidos en la presente norma.” 

(INDECOPI - NTP 400.037, 2014, p.6) 

2.2.2.2.4.1.      REQUISITOS GRANULOMÉTRICO 

El agregado grueso deberá cumplir con los requisitos de la Tabla 

5, según los husos especificados. (INDECOPI - NTP 400.037, 

2014, p.12) 

“La granulometría seleccionada no deberá tener más del 5% del 

agregado retenido en la malla de 11/2 pulg. y no más del 6% del 

agregado que pasa la malla de 1/4” (Rivva, 2014a, p.76). 

 

 Sustancias Perjudiciales  % Máx. 

Lentes de arcilla y partículas desmenuzables 3.0% 

Material más fino que la Malla N º 200: 

a) Concretos sujetos a 

abrasión  

b) Otros c o n c r e t o s  

 

 

3.0% 

5.0% 

Carbón: 

a) Cuando la apariencia superficial del concreto es 

importante 

 b) Otros Concretos 

 

 

0.5% 

1.0% 



 

Tabla 5.Requisitos granulométricos del agregado grueso. 

. 
 

Fuente: NTP 400.037 

 

 

Huso 

N° ASTM 

 

Tamaño Máximo 

Nominal 

Porcentaje que Pasa por los Tamices Normalizados 
100mm 

(4”) 
90mm 

(3 ½”) 
75mm 

(3”) 
63mm 

(2 ½ “) 
50mm 

(2”) 
37.5 mm 

(1 ½”) 
25.0mm 

(1”) 
19.0mm 

(3/4”) 
12.5mm 

(1/2”) 
9.5mm 

(3/8”) 
4.75mm 

(N° 4) 
2.36mm 

(N° 8) 
1.18mm 

(N° 16) 
 

1 
90 a 37.5mm  

100 
 

90 a 100  
 

25 a 60  
 

0 a 15   

0 a 5      
(3 ½” a 1 ½”) 

 

2 
63 a 37.5mm    

100 
 

90 a 100 
 

35 a 70 
 

0 a 15   

0 a 5      
(2 ½” a 1 ½”) 

 

3 
50 a 25.0mm     

100 
 

90 a 100 
 

35 a 70 
 

0 a 15   

0 a 5     
(2” a 1”) 

 

357 
50 a 4.75 mm     

100 
 

95 a 100  
 

35 a 70  
 

10 a 30  
 

0 a 5   
(2” a N° 4) 

 

4 
37.5 a 19.0 mm      

100 
 

90 a 100 
 

20 a 55 
 

0 a 15   

0 a 5    
(1 ½ “a 3/4”) 

 

467 
37.5 a 4.75 mm      

100 
 

95 a 100  
 

35 a 70  
 

10 a 30 
 

0 a 5   
(1 ½” a N° 4) 

 

5 
25.0 a 9.5 mm       

100 
 

90 a 100 
 

20 a 55 
 

0 a 10 
 

0 a 5    
(1” a 1/2 ”) 

 

56 
25.0 a 9.5 mm       

100 
 

90 a 100 
 

40 a 85 
 

10 a 40 
 

0 a 5 
 

0 a 5   
(1” a 3/8") 

 

57 
25.0 a 4.75 mm       

100 
 

95 a 100  
 

25 a 60  
 

0 a 10 
 

0 a 5  
(1” a N° 4) 

 

6 
19.0 a 9.5 mm        

100 
 

90 a 100 
 

20 a 55 
 

0 a 15 
 

0 a 5   
(3/4” a 3/8”) 

 

67 
19.0 a 4.75 mm        

100 
 

90 a 100  
 

20 a 55 
 

0 a 10 
 

0 a 5  
(3/4” a N° 4) 

 

7 
12.5 a 4.75 mm         

100 
 

90 a 100 
 

40 a 70 
 

0 a 15 
 

0 a 5  
(1/2” a N° 4) 

 

8 
9.5 a 2.36 mm          

100 
 

85 a 100 
 

10 a 30 
 

0 a 10 
 

0 a 5 
(3/8” a N° 8) 
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2.2.2.2.4.2.      LÍMITE DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES 

El agregado grueso deberá cumplir con los requisitos de la Tabla 6. 

 

Tabla 6.Límites máximos de sustancias perjudiciales permisibles del agregado grueso. 

 Sustancias Perjudiciales  % Máx. 

Arcilla 0.25% 

Partículas desmenuzables 5.0% 

Material más fino que la Malla N º 200 1.0% 

Carbón: 

a) Cuando la apariencia superficial del concreto es importante 

 b) Otros Concretos 

 

0.5% 

1.0% 

Fuente: NTP 400.037. 

 

 
2.2.2.2.5.   AGREGADO GLOBAL 

“Material compuesto de agregado fino y agregado grueso cuya 

combinación produciría un concreto de máxima compacidad” 

(INDECOPI - NTP 400.037, 2014, p.7). 

El agregado global deberá cumplir con los requisitos de la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Requisitos granulométricos del agregado global. 

 
 

Tami
z 

Porcentaje que Pasa por los Tamices 
Normalizados Tamaño Máximo Nominal 

37.5 mm (1½) 19.0 mm (3/4) 9.5 mm (1½) 

50 mm (2) 100   

37.5 mm (1 ½) 95 a 100 100  

19,0 mm (3/4) 45 a 80 95 a 100  

12.5 mm (½)   100 

9,5 mm (3/8)   95 a 100 

4.75 mm (N° 4) 25 a 50 35 a 55 30 a 65 

2.36 mm (N° 8)   20 a 50 

1.18 mm (N° 16)   15 a 40 

600 m (N° 30) 8 a 30 10 a 35 10 a 30 

300 m (N° 50)   5 a 15 

150 m (N° 100) 0 a 8* 0 a 8* 0 a 8* 

* Incrementa a 10% para finos de roca triturada 
Fuente: NTP 400.037. 
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2.2.2.3.    AGUA 

Según Pasquel (2008) define: 

“El agua es el elemento indispensable para la hidratación del 

cemento y el desarrollo de sus propiedades.  Por lo tanto, este 

componente debe cumplir ciertos requisitos para realizar su 

función en la combinación química, sin ocasionar problemas 

colaterales si tiene ciertas sustancias que pueden dañar al 

concreto” (p.59). 

“Una regla empírica que sirve para estimar si determinada agua 

sirve o no para emplearse en la producción de concreto, consiste 

en establecer su habilidad para el consumo humano, ya que lo 

que no daña al hombre no daña al concreto” (Pasquel,1998, 

p.60). 

 

2.2.2.3.1.      REQUISITOS DE CALIDAD DEL AGUA 

Según la Norma NTP 339.088, el agregado global deberá cumplir 
con los requisitos de la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Límites permisibles para el agua de mezcla y curado. 

 Descripción  Límite Permisible 

Sólidos en suspensión 5000 ppm Máximo 

Materia Orgánica 3 ppm Máximo 

Alcalinidad (NaCHCO3) 1000 ppm Máximo 

Sulfatos (ión SO4) 600 ppm Máximo 

Cloruros (ion Cl-) 1000 ppm Máximo 

pH 5 a 8  
Fuente: NTP 339.088. 

 

 

2.2.2.4.    ADITIVO 

 

Según Pasquel (2008) define: 

“Son materiales orgánicos o inorgánicos que se añaden a la 

mezcla durante o luego de formada la pasta de cemento y que 

modifican en forma dirigida algunas características del proceso 
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de hidratación, el endurecimiento e incluso la estructura interna 

del concreto” (p.113). 

 

La norma ASTM C494/C494–08a “Standard Specification for 

Chemical Admixtures for Concrete” clasifica a los aditivos en 08 

tipos: 

“Tipo A: Reductor de agua. 

Tipo B: Retardador de fraguado. 

Tipo C: Acelerador de fraguado. 

Tipo D: Reductor de agua y retardador. 

Tipo E: Reductor de agua y acelerador. 

Tipo F: Reductor de agua de alto rango. 

Tipo G: Reductor de agua de alto rango y retardador. 

Tipo S : Especificación por performance.” (ASTM 

C494/C494M-08a, 2018) 

 

2.2.2.4.1. ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE 

2.2.2.4.1.1. ADITIVOS SUPERPLASTIFICANTES O 

REDUCTORES DE AGUA DE ALTO RANGO 

 

Según Pasquel (2008) define: 

“Los aditivos superplastificantes son reductores de agua 

especiales. A nivel mundial han significado un avance notable 

en la tecnología del concreto, pues han permitido el desarrollo 

de concretos de muy alta resistencia” (p.120).  

 

2.2.2.4.1.2 ADITIVO EMPLEADO: MEGAPLAST 1000M 

 

Según HOJA TÉCNICA CHEMA MEGAPLAST 1000M Aditivo 

super plastificante para concreto: 
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“CHEMA MEGAPLAST 1000M es un súperplastificante de última 

generación para concreto y mortero, a base de policarboxilatos. 

Su formulación genera un amplio efecto dispersante sobre el 

cemento. No contiene cloruros. 

 

VENTAJAS: 

- Alta capacidad dispersante. 

- Permite optimizar el contenido de cemento. 

- Facilita la colocación del concreto en espacios de alto 

contenido      de elementos de refuerzo. 

- Permite obtener diseños de concreto con relación 

agua/cemento bajas. 

- Muy baja permeabilidad. 

- Aumenta la durabilidad del concreto. 

- Reduce la exudación y segregación. Mejora la cohesividad. 

- Mejora la adherencia del concreto sobre el acero. 

- Mejora la superficie del concreto. 

- Reduce la carbonatación del concreto. 

 

USOS: 

- Elaboración de concreto autocompactante. 

- Concreto fluido de altas resistencias a la compresión a edades 

tempranas. 

- Concreto plastificado de mediado y alto rango. 

- Concreto que requiere altas reducciones de agua. 

- Concreto para estructuras prefabricadas. 

- Concreto bombeable. 

- Concreto lanzado (shotcrete). 

PREPARACION Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 

1. Adicionar CHEMA MEGAPLAST 1000M al agua de la 

mezcla o a la mezcla húmeda. En ningún caso adicionar CHEMA 

MEGAPLAST 1000M sobre la mezcla seca. 
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2. Se deben preparar mezclas a nivel laboratorio para definir 

la dosis adecuada, de acuerdo al asentamiento/reducción de 

agua deseado. La dosis podría variar por influencia de las 

características de los componentes del concreto. 

3. El concreto elaborado con CHEMA MEGAPLAST 1000M, 

puede ser manejado bajo proceso de constructivo convencional. 

4. Se debe vigilar el correcto proceso de curado a fin de 

asegurar el desarrollo de propiedades mecánicas en el tiempo. 

RENDIMIENTO: 

- Para concretos plásticos suaves: 0,4% - 1% del peso del 

cemento. 

- Para concretos fluidos y autocompactantes: 1% - 2% por 

kg. de cemento. 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES: 

- CHEMA MEGAPLAST 1000M no debe ser usado sobre la 

mezcla seca de concreto. 

- CHEMA MEGAPLAST 1000M es compatible con otros 

aditivos, pero no deben mezclarse al mismo tiempo. Cada aditivo 

debe ser añadido por separado a la mezcla de concreto. 

- En caso de condiciones ambientales de baja temperatura, 

elevar la temperatura del envase hasta 5°C aproximadamente, 

agitando posteriormente hasta obtener un líquido homogéneo. 

- Los cambios de temperatura no afectarán al producto” 

(Chema, 2016). 

2.2.2.4.2. ADITIVOS ACELERANTE 

Según Pasquel (2008) define: 

“Sustancias que reducen el tiempo normal de endurecimiento de la 

pasta de cemento y/o aceleran el tiempo normal de desarrollo de la 

resistencia” (p.115). 
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2.2.2.4.4.3 ADITIVO CHEMA 3 

 

Según HOJA TÉCNICA CHEMA 3 Acelerante de fragua para 

mortero y concreto: 

 

“CHEMA 3 es un aditivo acelerante de fragua para mortero y 

concreto que puede ser empleado tanto en climas normales con 

temperatura ambiente como bajo cero grados centígrados. No 

contiene cloruros, trabaja además como un inhibidor de 

corrosión de fierro de refuerzos. Su efecto como acelerante de 

fragua o anticongelante se hace más notorio a temperaturas más 

bajas. Este aditivo protege el concreto en su estado fresco de 

congelarse” (Chema, 2017). 

 

VENTAJAS: 

“- permite lograr altas resistencias iniciales, ahorrándose tiempo 

de espera para desencofrar estructuras o elementos 

prefabricados. 

- Permite abrir el tránsito en pisos o losas de concreto. 

- Al ser anticongelante evita que los morteros y concretos se 

malogren por bajas temperaturas. 

- Reduce los costos de construcción al reducir los tiempos de 

espera. 

- Mayor trabajabilidad” (Chema, 2017). 

 

USOS: 

“- Para vaciados en cualquier clima, donde se requiere una 

rápida puesta en servicio. 

- Para desencofrar en menor tiempo estructuras de concreto 

armado. 

- En vaciados de concreto a baja temperatura o donde se espera 

una helada; fraguará el concreto en la mitad del tiempo a pesar 
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de la baja temperatura funcionando a la vez como 

anticongelante. 

- Para reparaciones económicas y con rápida puesta en servicio. 

- Para vaciados en terrenos sulfurosos. 

- Para elementos de concreto pre fabricados. 

- Para morteros y concretos con altas resistencias iniciales. 

- para morteros de inyección. 

- Para morteros de anclaje con altas resistencias mecánicas. 

- Para vaciados en zonas con aguas subterráneas, superficiales” 

(Chema, 2017). 

 

PREPARACION Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 

“- Se recomienda realizar pruebas a pequeña escala para 

determinar la dosis exacta para el uso en particular. La dosis 

varía por influencia de los componentes del cemento, el diseño 

y las condiciones ambientales de la zona. 

- Mezclar el CHEMA 3 en el agua de amasado al momento en 

que prepare la mezcla” (Chema, 2017). 

RENDIMIENTO: 

“Utilizar según su necesidad, una de las siguientes 

dosificaciones de acuerdo al clima y tiempos requeridos: 

- REDUCIDA: 500 ml (1/2 Litro) x bolsa de cemento. 

- NORMAL: 750 ml (3/4 Litro) x bolsa de cemento. 

- SUPERIOR: 1,000 ml (1 litro) x bolsa de cemento. 

Dosis de 1.20 % a 4% del peso del cemento” (Chema, 2017). 

2.2.3. PROPIEDADES PRINCIPALES DEL CONCRETO 

“En términos generales un concreto de buena calidad es aquel que 

satisface los requisitos de: trabajabilidad, compactación, 

colocación, resistencia, durabilidad y economía, que exige cada 

caso en particular” (Pasquel, 1998, p.12). 
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2.2.3.1. CONCRETO EN ESTADO FRESCO 

2.2.3.1.1.      TRABAJABILIDAD 

Pasquel (1998) define: 

“Como la mayor o menor facilidad para mezclado, transportado, 

colocado y compactado del concreto. Su evaluación es relativa, 

por cuanto depende de las facilidades manuales o mecánicas 

durante se disponga a su vez del diseño de mezcla en 

particular, de la humedad, temperatura del concreto, 

temperatura ambiente y del tiempo “(p.131). 

 

2.2.3.1.2.      CONSISTENCIA 

 

Según Torre (2004) define: 

 

“Es el grado de humedecimiento de la mezcla, depende de la 

cantidad de agua utilizada” (p.82).  

La consistencia deberá cumplir con los requisitos de la Tabla 9.  

 
Tabla 9. Concretos según su consistencia 

Tipos de concreto Slump 

Estandar 0” a 4” 

Plastificados 4” a 6” 

Superplastificados 6” a 8” 

Rheoplasticos Mayor a 8” 
 

Fuente: Torre 2004. 

 

2.2.3.1.3.      SEGREGACION 

Pasquel (1998), señala: 

“Las diferencias de densidades entre los componentes del 

concreto provocan una tendencia natural a que las partículas 

más pesadas desciendan, pero, en general, la densidad de la 

pasta con los agregados finos es solo 20% menor que la de los 
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gruesos (para agregados normales), lo cual, sumado a su 

viscosidad, produce que el agregado grueso quede suspendido 

e inmerso en la matriz” (p.137). 

 

2.2.3.1.4.      EXUDACION O SANGRADO 

 

Pasquel (1998), define: 

“Propiedad por la cual una parte del agua de mezcla se separa 

de la masa y sube hacia la superficie del concreto. 

Es un caso típico de sedimentación en que los sólidos se 

asientan en la masa plástica. El fenómeno está gobernado por 

las leyes físicas del flujo de un líquido en un sistema capilar, 

antes que el efecto de la viscosidad y la diferencia de 

densidades” (p.139). 

 

2.2.3.2.    CONCRETO EN ESTADO ENDURECIDO 

2.2.3.2.1.      RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

“Es la capacidad de soportar cargas y esfuerzos, siendo su mejor 

comportamiento en compresión en comparación con la tracción, 

debido a las propiedades adherentes de la pasta de cemento” 

(Pasquel, 1998, p.141). 

 

2.2.4. DISEÑO DE MEZCLA DEL CONCRETO 

Rivva (2014b), define: 

“La selección de las proporciones de los materiales integrantes 

de la unidad cúbica del concreto, conocida usualmente como 

diseño de mezcla, puede ser definida como el proceso de 

selección de los ingredientes más adecuados y de la 

combinación más conveniente y económica de los mismos, con 

la finalidad de obtener un producto que en el estado fresco tenga 

la trabajabilidad y consistencia adecuadas; y que en el 

endurecido cumpla con los requisitos establecidos por el 
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diseñador o indicados en los planos y/o especificaciones de la 

obra” (p.17). 

2.2.4.1.    REQUISITOS DE LOS DISEÑOS DE MEZCLAS 

Rivva (2014b), manifiesta que deberá permitir que: 

“La mezcla deberá ser fácilmente trabajable en los encofrados y 

especialmente en sus esquinas y ángulos, así como alrededor 

del acero de refuerzo y elementos embebidos, utilizando los 

procedimientos de colocación y consolidación disponibles en 

obra; sin que se presente segregación del agregado grueso, o 

exudación excesiva en la superficie del concreto, y sin pérdida 

de uniformidad de la mezcla” (p.18). 

2.2.4.2.    PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO DE MEZCLA 

“1) Estudiar cuidadosamente los requisitos indicados en los 

planos y en las especificaciones de obra” (Rivva, 2014b, p.40). 

“2) Seleccionar la resistencia promedio requerida (fcr) para 

obtener en obra la resistencia de diseño (f´c) especificada por el 

proyectista. En esta etapa se deberá tener en cuenta la 

desviación estándar y el coeficiente de variación de la compañía 

constructora, así como el grado de control que se ha de ejercer 

en obra” (Rivva, 2014b, p.40). 

“3) Seleccionar, en función de las características del elemento 

estructural y del sistema de colocación del concreto, el tamaño 

nominal máximo del agregado grueso” (Rivva, 2014b, p.40). 

“El tamaño nominal máximo del agregado grueso no deberá ser 

mayor de: 

• 1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado.  

• 1/3 de la altura de la losa, de ser el caso.  

• 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre las barras o 

alambres individuales de refuerzo, paquetes barras, 
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tendones individuales, paquetes de tendones o ductos.” 

(Rivva, 2014a, p.76) 

“4) Elegir la consistencia de mezcla y expresarla en función del 

asentamiento de la misma. Se tendrá en consideración, entre otros 

factores la trabajabilidad deseada, las características de los 

elementos estructurales y las facilidades de colocación y 

compactación del concreto” (Rivva, 2014b, p.40). 

Tabla 10. Asentamientos recomendados para diversos tipos de estructuras. 

 

Tipo de Estructura 
Slump 

Máximo 
Slump 

Mínimo 

Zapatas y muros de cimentación reforzado 3” 1” 

Cimentaciones simples y calzaduras 3” 1” 

Vigas y muros armados  4” 1” 

Columnas   4” 2” 

Muros y pavimentos  3” 1” 

Concreto ciclópeo  2” 1” 
Fuente: ACI 211.1. 

 

“5) Determinar el volumen de agua de mezclado por unidad cúbica 

de concreto, considerando el tamaño máximo nominal del 

agregado grueso, la consistencia deseada y la presencia de aire, 

incorporado o atrapado, en la mezcla” (Rivva, 2014b, p.40). 

Tabla 11. Volumen unitario de agua. 

 Agua en lt/m³, para TNM agregados y consistencia indicadas 

Asentamiento 3/8

” 
½” ¾” 1” 1 ½” 2” 3” 6” 

Concreto sin aire incorporado 

1” a 2” 20

7 
199 190 179 166 154 130 113 

3” a 4” 22

8 
216 205 193 181 169 145 124 

6” a 7” 24

3 
228 216 202 190 178 160 -- 

Concreto con aire incorporado 

1” a 2” 18

1 
175 168 160 150 142 122 107 

3” a 4” 20

2 
193 184 175 165 157 133 119 

6” a 7” 21

6 
205 187 184 174 166 154 -- 

Fuente: ACI 211.1. 
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“6) Determinar el porcentaje de aire atrapado o el aire total, según 

se trate de concretos normales o de concretos en los que 

expresamente, por razones de durabilidad, se ha incorporado aire, 

mediante el empleo de un aditivo” (Rivva, 2014b, p.40). 

Tabla 12. Contenido de aire atrapado. 

TNM del 

Agregado Grueso 
% Aire 

Atrapado 

3/8” 3 

½” 2.5 

¾” 2 

1” 1.5 

1 ½” 1 

2” 0.5 

3” 0.3 

4” 0.2 
Fuente: ACI 211.1. 

 

“7) Seleccionar la relación agua-cemento requerida para obtener la 

resistencia deseada en el elemento estructural. Se tendrá en 

consideración la resistencia promedio seleccionada y la presencia 

o ausencia de aire incorporado” (Rivva, 2014b, p.40). 

“8) Seleccionar la relación agua-cemento requerida por condición 

de durabilidad. Se tendrá en consideración los diferentes agentes 

externos e internos que podrían atentar contra la vida de la 

estructura” (Rivva, 2014b, p.41). 

“9) Seleccionar la menor de las relaciones agua-cemento elegidas 

por resistencia y durabilidad, garantizando con ello que se obtendrá 

en la estructura la resistencia a la compresión necesaria y la 

durabilidad requerida” (Rivva, 2014b, p.41). 

“10) Determinar el factor cemento por unidad cúbica de concreto, 

en función del volumen unitario de agua y de la relación agua-

cemento seleccionada” (Rivva, 2014b, p.41). 

“11) Determinar las proporciones relativas de los agregados fino y 

grueso. La selección de la cantidad de cada uno de ellos en la 
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unidad cúbica del concreto está condicionada al procedimiento de 

diseño seleccionado (método del agregado global, ACI, módulo de 

fineza, Walker, etc.)” (Rivva, 2014b, p.41). 

Tabla 13. Modulo de funura de la combinación de agregados.. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rivva  (2014b) 

“12) Determinar, empleando el método de diseño seleccionado, las 

proporciones las mezclas, considerando que el agregado está en 

estado seco y que el volumen unitario de agua no ha sido corregido 

por humedad del agregado” (Rivva, 2014b, p.41). 

“13) Corregir dichas proporciones en función del porcentaje de 

absorción y el contenido de humedad de los agregados fino y 

grueso” (Rivva, 2014b, p.41). 

“14) Ajustar las proporciones seleccionadas de acuerdo a los 

resultados de los ensayos de la mezcla realizados en laboratorio” 

(Rivva, 2014b, p.41). 

“15) Ajustar las proporciones finales de acuerdo a los resultados de 

los ensayos realizados bajo condiciones de obra” (Rivva, 2014b, 

p.41). 

 

 

 

 

TMN del 

agregado 

grueso 

modulo de finura de la combinacion de agregados que da las 

mejores condiciones de trabajabilidad para los contenidos de 

cemento en bolsas/metros cubicos indicados 

6.00 7.00 8.00 9.00 

3/8" 3.96 4.04 4.11 4.19 

1/2" 4.46 4.54 4.61 4.69 

3/4" 4.96 5.04 5.11 5.19 

1" 5.26 5.34 5.41 5.49 

11/2" 5.56 5.64 5.71 5.79 

2" 5.86 5.94 6.01 6.09 

3" 6.16 6.24 6.31 6.39 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. TIPO DE ESTUDIO  

El tipo de estudio fue aplicado, dado que se utilizó los conocimientos 

teoricos sobre el tema y su aplicación en casos reales. En el presente 

informe se trató de la influencia de aditivos a fin de observar sus resultados 

en concretos en estado fresco y endurecidos, basándonos en la teoría 

existente. 

 

3.2. NIVEL DE ESTUDIO  

El nivel de estudio de este informe fue el descriptivo, porque se describió 

en forma detallada y analítica la influencia de aditivos y sus efectos en el 

concreto con la finalidad de obtener mejores resultados.  

3.3. DISEÑO DEL ESTUDIO 

El diseño de este estudio fue el experimental dado que se manipulo 

intencionalmente las variables del estudio que en forma específica fueron 

los aditivos megalaspst 1000m y chema 3, buscando su impacto en el 

concreto para el estado fresco y endurecido como fueron el caso de 

trabajabilidad, el tiempo de fraguado y la resistencia mecánica del concreto. 

Para el efecto se elaboraron testigos con ambos aditivos en los que se 

analizaron en laboratorios sus influencias en los rubros que les 

corresponde. 

3.4. POBLACION Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.4.1. POBLACION 

La población estuvo constituida por 09 tipos de mezclas de concreto, 

correspondiendo 03 al concreto convencional, 03 con el aditivo megaplast 

1000M y 03 con el aditivo chema 3. 
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3.4.2. MUESTRA 

No se utilizó técnica del muestreo. Dado que la población fue pequeña, 

en este caso 09 diseños de mezclas, analizándose a todos ellos en su 

totalidad, por lo que la técnica utilizada fue el censo.  

3.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

3.5.1. TECNICA DE RECOLECCION 

“Observación: Se estudió los efectos que genera la adición de los 

aditivos Superplastificante y Acelerante al concreto convencional, y se 

anotarán los resultados parciales que se obtengan” (Hernández et al., 

2010, p.260).  

“Análisis de Documentos: Se tuvo en cuenta libros, tesis, revistas, 

normas técnicas, etc., relacionados al tema que se investigó” (Hernández 

et al., 2010, p. 260). 

3.5.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son los 

siguientes: 

• Formatos y hojas de cálculo para registro de datos.  

• Normas NTP y ASTM. 

• Aparatos y equipos de laboratorios de medición. 

 

3.6. METODOLOGIA DEL TRABAJO EXPERIMENTAL 

La metodología del trabajo consistió en diseñar y fabricar 09 tipos de 

mezclas de concreto, considerando los primeros 03 mezclas 

correspondiente al grupo de control, estos se realizaron con 

asentamiento de 4” y con relación de agua y cemento a/c=0.4, 0.5 y 0.6. 

a las cuales denominaremos con la letra A, B y C respectivamente. 

La metologia del trabajo aplicada consistió en diseñar y fabricar 09 

mezclas de concreto, considerando un asentamiento de 4” y con relación 

de agua y cemento (a/c=0.4, 0.5 y 0.6), las cuales serán denominadas 

con la letra A, B y C respectivamente. 
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Las siguientes 06 mezclas corresponden al grupo experimental, de las 

cuales tres de estás se obtuvieron de la adición de aditivo 

superplastificante “CHEMA MEGAPLAT 1000M” (250ml /100 kg de 

cemento) para cada una de las relaciones a/c conservando las 

cantidades de los otros componentes del concreto, siendo denominados 

con las letras A-1, B-1, C-1. Los siguientes tres diseños de mezcla se 

obtuvieron de la adición de aditivo acelerante “CHEMA 3” (1765ml /100 

kg de cemento) para cada una de las relaciones a/c conservando las 

cantidades de los otros componentes del concreto, siendo denominados 

con las letras A-2, B-2, C-2. 

 

 
Figura 7. Flujograma de mezclas a realizar en la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para poder garantizar el control de la influencia cualquier variable extraño 

que pretendan alterar en el desarrollo normal del trabajo, se tuvo que 

evaluar las propiedades de los agregados, diseños de mezcla, ensayos al 

concreto fresco y endurecido se realizaron en el “Laboratorio de suelos y 

tecnología del concreto Multiproyectos full calidad E.I.R.L”, considerando 

una humedad relativa promedio del lugar 60%, la temperatura ambiente 

promedio 13 °C, el viento promedio es de 0 km/h. 

 

3.7. EJECUCION DE LA INVESTIGACION 

Para la recolección de datos se tuvo que dividir en 06 etapa, 
considerando lo siguiente: 
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Figura 8. Secuencia de la ejecución de trabajo de investigación. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.1. ETAPA 1: SELECCIÓN DE LOS MATERIALES 

3.7.1.1.    CEMENTO 

Se utilizo el cemento portland Tipo I “Andino”, ya que es más 

comercial en nuestro mercado local, a su vez ofrece propiedades 

generales.   

3.7.1.2.    AGREGADOS 

3.7.1.2.1.      AGREGADO FINO 

Respecto al agregado fino se obtuvo de la cantera de rio Cunas, 

altura del malecón las brisas, cuyas coordenadas UTM es: 

473763.00 m E, 8666314.00 m N. 

 

 

Figura 9. Ubicación geográfica del banco de arena, rio Mantaro – Pilcomayo. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.7.1.2.2.      AGREGADO GRUESO 

Respecto al agregado grueso (piedra chancada) se obtuvo de la 

cantera de rio Mantaro, altura del puente breña, cuyas 

coordenadas UTM es: 473657.24 m E, 8667571.84 m N. 
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Figura 10. Ubicación geográfica de la planta chancadora Pilcomayo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.7.1.3.    AGUA 

Respecto al componente agua, para el preparado y el curado del 

concreto, se obtuvo de la red de agua potable “SEDAM-

HUANCAYO” 

 

3.7.1.4.    ADITIVO 

Respecto al componente agua se utilizó los aditivos “CHEMA 

MEGAPLAST 1000M” fabricado por la empresa CHEMA, 

superplastificante clasificado como “Tipo F” cuya composición 

química está basado en policarboxilatos. Así como también 

“CHEMA 3” fabricado por la empresa CHEMA, de composición 

química libre cloruros, acelerante Tipo C. 
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3.7.2. ETAPA 2: MARCO NORMATIVO DE LOS ENSAYOS 

Respecto al marco normativo se utilizó la NTP y ASTM, a su vez 

observando la naturaleza del trabajo se tuvo que dividir en 03 

grupos (propiedades de los agregados, ensayos de concreto 

fresco y ensayos de concretos endurecidos), según detallan en 

las tablas 14, 15 y 16.  

 

Tabla 14. Normas de las propiedades de los materiales del concreto 

Ensayo de las Propiedades de los Agregados 

Prueba Norma NTP Norma ASTM 
 

“Extracción y preparación de las muestras” 
 

NTP 400.010:2001 
 

ASTM D-75 

“Práctica normalizada para reducir las muestras de 
agregados a tamaño de ensayo” 

 

NTP 400.043:2006 
 

ASTM C-702 

“Método de ensayo normalizado para peso específico y 
absorción del agregado fino” 

 

NTP 400.022:2002 
 

ASTM C-128 

“Método de ensayo normalizado para peso específico y 
absorción del agregado grueso” 

 

NTP 400.021:2002 
 

ASTM C-127 

“Método de ensayo normalizado para determinar 
la masa por unidad de volumen o densidad (“Peso 
Unitario”) y los vacíos en los agregados” 

 
NTP 400.017:2011 

 
ASTM C-29 

“Método de ensayo normalizado para contenido de 
humedad total evaporable de agregados por secado” 

 

NTP 339.185:2002 
 

ASTM C-566 

“Análisis granulométrico del agregado fino, grueso y 
Global” 

 

NTP 400.012:2001 
 

ASTM C-136 

“Método de ensayo normalizado para determinar 
materiales más finos que pasan por el tamiz 
normalizado 75 um (200) por lavado en agregados” 

 
NTP 400.018:2002 

 
ASTM C-117 

Requisitos Técnicos de los Agregados 

“Especificaciones normalizadas para agregados 
en hormigón (concreto)” 

 

NTP 400.037:2002 
 

ASTM C-33 

Requisitos Técnicos del Cemento 
 

“Cemento Portland. Requisitos” 
 

NTP 334.009:2011 
 

ASTM C-150 

Requisitos Técnicos del Agua 

“Agua de mezcla utilizada en la producción de 
concreto de cemento Portland. Requisitos” 

 

NTP 339.088:2006 
 

ASTM C-1602 

Requisitos Técnicos del Aditivo Superplastificante Tipo “F” 

“Aditivos químicos en pastas, morteros y hormigón 
(concreto). Especificaciones. 2a. ed.” 

 

NTP 334.088:2006 
 

ASTM C-494 

Fuente: Mayta, 2014. 
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Tabla 15. Normas de los ensayos del concreto en estado fresco 

Fuente: Mayta, 2014. 

 

Tabla 16. Normas de los ensayos del concreto en estado endurecido. 

Prueba Norma NTP Norma ASTM 

“Práctica normalizada para el curado de 
especímenes de hormigón (concreto) en el 
laboratorio” 

 

NTP 339.183:2009 
 

ASTM C-192 

“Método de ensayo normalizado para la 
determinación de la resistencia a la compresión del 
concreto, en muestras cilíndricas” 

 
NTP 339.034:2008 

 
ASTM C-39 

 Fuente: Mayta, 2014. 

 

3.7.3. ETAPA 3: INVESTIGACION DE LAS PROPIEDADES DE LOS 

   MATERIALES 

3.7.3.1.    CEMENTO 
 

El cemento utilizado para nuestro trabajo de investigación, 

cemento portland Tipo I “Andino”, cuyos parámetros de calidad se 

detallan en Tabla 17 y Tabla 18. 

 

 

 

Prueba Norma NTP Norma ASTM 

“Mezclado, muestreo y elaboración de especímenes 
en laboratorio” 

 

NTP 339.183:2009 
 

ASTM C-192 

“Método de ensayo para la medición del asentamiento 
del concreto de cemento Portland” 

 

NTP 339.035:2009 
 

ASTM C-143 

“Método de ensayo gravimétrico para determinar el 
peso por metro cúbico, rendimiento y contenido de aire 
del hormigón” 

 
NTP 339.046:2008 

 
ASTM C-138 

“Método de ensayo normalizado para la determinación 
del tiempo de fraguado de mezclas por medio de la 
resistencia a la penetración” 

 
NTP 339.082:2011 

 
ASTM C-403 

“Método de ensayo normalizado para determinar la 
temperatura de mezclas de hormigón (concreto)” 

 

NTP 339.184:2002 
 

ASTM C-1064 

“Métodos de ensayo normalizado para la exudación 
del hormigón (concreto)” 

 

NTP 339.077:2003 
 

ASTM C-232 

“Método de ensayo normalizado para la segregación 
estática del hormigón (concreto) autocompactante 
ensayo de columna” 

 
NTP 339.218:2008 

 
ASTM C-1610 
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 Tabla 17. Resultados de los ensayos de las propiedades fisicas del cemento 
portland Tipo I ANDINO. 

Requisitos físicos Cemento portland Tipo I 
Finura mallas (porcentaje retenido)  
Malla 100 ASTM 0.34 
Malla 170 ASTM 3.07 
Malla 200 ASTM 5.66 
Malla 325 ASTM 20.42 
Superficie específica (cm2/gr) 3300 
Densidad (gr/cm3) 3.12 
Expasión autoclave (porcentaje) 0.02 
Calor de hidratación (cal/gr)  
7 días 64.93 
Consistencia normal (porcentaje) 23.38 
Falso fraguado (porcentaje) 68.44 
Contenido de aire (porcentaje) 6.5 
Fraguado vicat (hr:min)  
Inicial 02:50 
Final 03:45 
Fluidez (a/c) 0.485 
Resistencia a la compreción (kg/cm2)  
3 días 204 
7 días 289 
28 días 392 

Fuente: Pasquel, 1998. 
Tabla 18. Resultados de los ensayos de las propiedades químicas del cemento portland 

Tipo I ANDINO. 

 

Requisitos Químicos 
Cemento 

Portland Tipo I 

Pérdida por Ignición (% en peso) 1.24 
SIO2 (%) 21.86 
Al2O3 (%) 4.81 
Fe2O3 (%) 3.23 
CaO (%) 64.19 
MgO (%) 0.96 
SO3 (%) 2.41 

Na2O (%) 0.15 
K2O (%) 0.65 
TiO2 (%) 0.24 
P2O5 (%) 0.14 

Mn2O5 (%) 0.07 
SrO (%) 0.10 
Total (%) 100.05 

Cal libre (%) 0.59 
Residuo Insoluble (%) 0.42 

Álcalis Total (%) 0.58 
Fases de Bogue considerando cal libre: 

C3S (%) 48.93 
C2S (%) 25.76 
C3A (%) 7.28 

C4AF (%) 9.83 
Fuente: Pasquel, 1998. 
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3.7.3.2.    AGREGADOS 

 

“Las propiedades físicas de los agregados es sumamente 

importante, debido a su gran importancia debido a que ocupan 

alrededor de las ¾ partes del volumen total del concreto” 

(Pasquel, 1998, p.69).  

 

3.7.3.2.1.      EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
(NTP 400.010) 

 
Es recomendable realizar el muestreo debido a que nos dará como 

resultado la representación real, naturaleza y en que condición se 

encuentra nuestra cantera. 

Tabla 19, proporciona material suficiente para los diferentes 

ensayos de control de calidad de los agregados. 

Tabla 19. Cantidad de muestra en función del TMN del agregado. 

Tamaño máximo nominal 

del AgregadoA 
Masa mínima aproximada para la 

muestra de campo kgB 

Agregado Fino 
No. 8 (2.36 mm) 10 kg 
No. 4 (4.75 mm) 10 kg 

  
Agregado Grueso 

3/8" (9.5 mm) 10 kg 
1/2" (12.5 mm) 15 kg 
3/4" (19.0 mm) 25 kg 
1" (25.0 mm) 50 kg 

1 ½" (37.5 mm) 75 kg 
2" (50 mm) 100 kg 

2 ½" (63 mm) 125 kg 
3" (75 mm) 150 kg 

3 ½" (90 mm) 175 kg 

A: Para agregados procesados, el tamaño nominal máximo es 
la malla menor donde se produce el primer retenido. 
B: Para agregado global (por ejemplo, para base y sub-base), la masa 
mínima requerida será la mínima para el agregado grueso más 10 kg. 

Fuente: NTP 400.010. 

 

3.7.3.2.2.      REDUCCIÓN DE MUESTRAS DE AGREGADOS A 

TAMAÑOS DE PRUEBA 
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El procedimiento de cuarteo de los agregados se realizará de 

acuerdo a lo que establece la norma NTP 400.043. Con la finalidad 

de seleccionar la muestra representativa del total de la muestra 

suministrada. 

 

3.7.3.2.3.      PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN 

 

“El peso específico de masa es la característica que 

generalmente se utiliza para el cálculo de volumen ocupado por 

el agregado en las mezclas de concreto, que son proporcionadas 

o analizadas sobre la base del volumen absoluto” (INACAL - NTP 

400.021, 2018, p.4). 

 

“Los valores de absorción se usan para calcular el cambio de 

masa de un agregado debido al agua absorbida en los 

espacios porosos dentro de las partículas, comparados a la 

condición seca, cuando se estima que el agregado ha estado 

en contacto con el agua por el tiempo suficiente para satisfacer 

el potencial de absorción” (INACAL - NTP 400.021, 2018, p.4). 

 

3.7.3.2.3.1.   AGREGADO FINO (NTP 400.022) 

 

“Una muestra de agregado es retirada en   agua por  24  h  ±  4  

h  para esencialmente llenar los  poros.    Luego  es  retirada  

del  agua,  el  agua  superficial  de  las partículas  es  secada  y  

se  determina  la  masa. Posteriormente,  la  muestra  (o  una  

parte  de ella) se  coloca en  un  recipiente  graduado  y  el  

volumen  de  la  muestra  se  determina  por  el método  

gravimétrico  o  volumétrico. Finalmente,  la  muestra  es  

secada  en  horno  y  la  masa se determina  de  nuevo.  Usando 

los valores de la masa obtenidos y mediante las fórmulas de 

este método de ensayo, es posible calcular la densidad, 
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densidad relativa (gravedad específica), y la absorción” 

(INDECOPI - NTP 400.022, 2013, p.7). 

 

Se muestra el resultado final del ensayo (ver Tabla 20), la hoja de 

cálculo, se adjunta en el Anexo.  

 
Tabla 20.Resultado promedio del ensayo de peso específico y absorción del agregado fino. 

RESULTADO PROM EDIO DEL ENSAYO 

         
PESO ESPECIFICO DE MASA:    2.58 gr/cm3  

PESO ESPECIFICO DE MASA SATURADO SUPEFICIALMENTE SECA: 2.61 gr/cm3  

PESO ESPECIFICO A P A R E N T E :     2.65 gr/cm3  

PORCENTAJE DE ABSORCION:     1.01 %  

 

3.7.3.2.3.2.   AGREGADO GRUESO (NTP 400.021) 
 

“Una  muestra  de  agregado  se sumerge en agua por 24 h 

aproximadamente para  llenar  los  poros esencialmente.    

Luego  es  retirada  del  agua,  el  agua  superficial  de  las 

partículas  es  secada  y  se  pesa. La muestra se pesa 

posteriormente mientras es sumergido en agua. Finalmente, la 

muestra es secada al horno y se pesa una tercera vez. Usando 

los pesos así obtenidos y formulas en este método de ensayo, 

es posible calcular tres tipos de peso específico y de absorción” 

(INDECOPI - NTP 400.021, 2018, p.3). 

  

Se muestra el resultado final del ensayo (ver Tabla 21), la hoja de 

cálculo, se adjunta en el Anexo.  

Tabla 21. Resultado promedio del ensayo de peso específico y absorción de la piedra. 

RESULTADO PROM EDIO DEL ENSAYO 

         PESO ESPECIFICO DE MASA:    2.63 gr/cm3  
PESO ESPECIFICO DE MASA SATURADO SUPEFICIALMENTE SECA: 2.66 gr/cm3  
PESO ESPECIFICO A P A R E N T E :     2.71 gr/cm3  
PORCENTAJE DE ABSORCION:     1.14 %  

 
3.7.3.2.4.      PESO UNITARIO COMPACTADO Y SUELTO (NTP 
400.017) 

“Este método de ensayo cubre la determinación del peso 
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unitario suelto o compactado y el cálculo de vacíos en el 

agregado fino, grueso o en una mezcla de ambos, basados en 

la misma determinación. Este método se aplica a agregados de 

tamaño máximo nominal de 150 mm” (INDECOPI - NTP 

400.017, 1999, p.10). 

 

Se muestra los resultados finales del ensayo (ver Tabla 22 y 23), 

las hojas de cálculos, se adjuntan en el Anexo.  

Tabla 22. Resultado promedio del ensayo de P.U.C y P.U.S de la arena. 

RESULTADO PROM EDIO DEL ENSAYO 

         PESO UNITARIO COMPACTADO SECO:  1918.04 kg/m3  

         PESO UNITARIO SUELTO SECO:  1726.07 kg/m3  

 

Tabla 23. Resultado promedio del ensayo de P.U.C y P.U.S de la piedra. 

RESULTADO PROM EDIO DEL ENSAYO 

         PESO UNITARIO COMPACTADO SECO:  1641.06 kg/m3  

        
 PESO UNITARIO SUELTO SECO:  1491.01 kg/m3  

 

3.7.3.2.5.      CONTENIDO DE HUMEDAD (NTP 339.185) 
. 

“Se aplica en la corrección de las proporciones de las tandas de 

los ingredientes para producir concreto” (INDECOPI - NTP 

339.185, 2013, p.3).  

 

Se muestra los resultados finales del ensayo (ver Tabla 24), las 

hojas de cálculos, se adjuntan en el Anexo.  

Tabla 24. Resultado promedio del ensayo de contenido de humedad de la arena y piedra. 

RESULTADO PROM EDIO DEL ENSAYO 

         CONTENIDO DE HUMEDAD (Arena):   5.54%   

         CONTENIDO DE HUMEDAD (Piedra):   0.35%   
 

 

 

3.7.3.2.6.      ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 400.012) 
 

“Los resultados serán utilizados para determinar el cumplimiento 
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de la distribución del tamaño de partículas con los requisitos que 

exige la especificación técnica de la obra y proporcionar los datos 

necesarios para el control de la producción de agregados” 

(INDECOPI - NTP 400.012, 2018, p.3). 

 

3.7.3.2.6.1.   AGREGADO FINO 

 

Se muestra el resultado final del ensayo (ver Tabla 25), la hoja de 

cálculo, se adjunta en el Anexo.  

Tabla 25. Resultado promedio del ensayo granulométrico de la arena 

RESULTADO PROM EDIO DEL ENSAYO 

         TAMAÑO MAXIMO (TM):   ─    
TAMAÑO MAXIMO NOMINAL (TMN):   ─    
MODULO DE FINURA (MF):   3.43    

 

 

Figura 11. Curva granulométrica promedio de la arena. 

 

3.7.3.2.6.2.   AGREGADO GRUESO 
 
Se muestra el resultado final del ensayo (ver Tabla 26), la hoja de 

cálculo, se adjunta en el Anexo 01.  
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Figura 12. Curva granulométrica promedio de la piedra. 

 

Tabla 26. Resultado promedio del ensayo granulométrico de la piedra. 

RESULTADO PROM EDIO DEL ENSAYO 

         TAMAÑO MAXIMO (TM):   11/2"    
TAMAÑO MAXIMO NOMINAL (TMN):   1"    
MODULO DE FINURA (MF):      7.24    

 

3.7.3.2.7.      PASANTE LA MALLA Nº200 ( NTP 400.018 ) 

“En ensayo consiste en evaluar su potencial de perjudicar el 

comportamiento de concretos en los que puede ser utilizado. Para 

tal evaluación, el agregado se somete a un proceso de 

sedimentación y tamizado por vía húmeda” (INDECOPI - NTP 

400.018, 2002, p.2). 

 

Se muestra el resultado final del ensayo (ver Tabla 27), la hoja de 

cálculo, se adjunta en el Anexo.  

 

Tabla 27. Resultado promedio del ensayo de material fino pasante la malla Nº200 de la 
arena y piedra. 

RESULTADO PROM EDIO DEL ENSAYO 

         MATERIAL FINO PASANTE LA MALLA Nº200 (Arena):  4.95%   

         MATERIAL FINO PASANTE LA MALLA Nº200 (Piedra):  0.71%   
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3.7.3.3.    AGUA 

Se puede corroborar con el informe del análisis del agua utilizada 

que cumple con los parámetros de la norma NTP 339.088 (ver 

Tabla 28). 

Tabla 28. Análisis comparativo del agua potable SEDAM Huancayo. 

 

 

 

 

 

Fuente: NTP 339.088. 

3.7.3.4.    ADITIVO 

El aditivo utilizado para nuestro trabajo de investigación, “CHEMA 

MEGAPLAST 1000M” y “CHEMA 3”, cuyo control de calidad fue 

realizado por el proveedor siendo el único parámetro indispensable 

para el diseño de mezclas el rango de dosificación del producto. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó dosis de 250/100 kg 

para aditivo superplastificante y para el acelerante 1765 ml /100kg 

de cemento. 

3.7.4. ETAPA 4: DISEÑO DE MEZCLAS 

En principio se realizó el diseño de mezcla patrón con relación de 

agua y cemento (0.40, 0.50 y 0.60) con 4” de asentamiento, 

posteriormente se realizó las variantes con la adición de los 

aditivos “CHEMA MEGAPLAST 100M” y “CHEMA 3”, haciendo un 

total de 09 diseños de mezclas. 

El aditivo superplastificante, “CHEMA MEGAPLAST 100M”, fue 

utilizado con dosis de 250 mililitros por cada 100 kilogramos de 

cemento y adicionalmente se incorporó a dicha mezcla el aditivo 

acelerante “CHEMA 3” con dosis de 1765 mililitros por cada 100 

kilogramos de cemento. 

   
 Agua Potable 

SEDAM 
Huancayo 

 Límites Permisibles 
según la norma 

NTP339.088 
 Descripción 
 

  
Sólidos en suspensión 92 ppm 5000 ppm Máximo 

Materia Orgánica ─ 3 ppm Máximo 

Alcalinidad (NaCHCO3) 104 ppm 1000 ppm Máximo 

Sulfatos ( ión SO4 ) 54 ppm 600 ppm Máximo 

Cloruros ( ión Cl- ) 39 ppm 1000 ppm Máximo 

pH 7.70 5 a 8  
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El diseño de mezcla utilizado fue el “Método de módulo de finura 

de la combinación de agregados”. 

Una vez obtenida las cantidades finales de los insumos, se 

procedió a incluir los aditivos “CHEMA MEGAPLAST 100M” y 

“CHEMA 3” con el objetivo de evaluar las influencias en las 

propiedades del concreto. 

Los resultados finales obtenidos de diseño de mezcla de muestra 

en las Tabla 29 a 31, sin embargo, los cálculos se adjuntan en el 

anexo. 
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Tabla 29. Diseño de mezcla patron y con aditivo para relación a/c=0.4. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Empleo:

a/c s - kg/cm2

CEMENTO: ANDINO P.E. 3.12 gr/cm3

AGUA 

POTABLE DE 

RED PUBLICA

P.E. kg/m3

Cantera Cantera

P.E 2.63 gr/cm3 P.E. 2.580 gr/cm3

T.M.N. 1" in M.f. 3.43

M.F. 7.24 absorcion 1.01 %

Absorcio 1.14 % C.H 5.54 %

C.H 0.35 % -

1641 -

-

HUANCAYO

20°C

01 02

225 lt/m3

1.50% kg/cm3

3"-4" pulg 13.24 bls/m3

1" pulg 671.74 kg/m3

0.40 839.88 kg/m3

03 04

UNIDAD UNIDAD

bolsas/m3 bolsas/m3

kg/m3 kg/m3

kg/m3 kg/m3

Lt/m3 Lt/m3

0.40

04 0.36

UNIDAD

bolsa 05

bolsa UNIDAD

bolsa kg/bolsa

lt/bolsa kg/bolsa

kg/bolsa

Lt/bolsa

06

UNIDAD

%

%

SELECCIÓN DE LAS PROPORCIONES DEL CONCRETO POR EL METODO DE MODULO DE FINURA DE LA COMBINACION DE 

AGREGADOS

PORCENTAJES DE LOS AGREGADOS

MATERIALES PROPORCION EN PESO

AGREGADO GRUESO 1.5

AGREGADO GRUESO 64

AGREGADO FINO 671.7 AGREGADO FINO 709.0

Peso seco compactado kg/m3 Peso unitatario suelto

0.106
lt/bolsa

0.750
lt/bolsa

Peso unitatario suelto

MATERIALES

AGREGADO GRUESO 55

AGREGADO FINO 45
DOSIS "A-2" 1765ml/100kg.                                      

CHEMA 3

AGUA 15.2

AGUA 15.2

AGUA 225 AGUA 201.2

AGREGADO FINO 1.3

AGREGADO FINO 53.6

MATERIALES PROPORCION EN PESO

MATERIALES PROPORCION EN PESO

CEMENTO 1.0

CEMENTO 42.5

DOSIS "A-1" 250ml/100kg                                                     

CHEMA MEGAPLAST 1000M

PESO SECO MATERIALES PROPORCION EN PESO

CEMENTO 562.5 CEMENTO 562.5

Relacion agua/cemento de diseño

Relacion agua/cemento efectivaPROPORCION EN PIE3

PROPORCIONES EN KILOS POR BOLSA

AGREGADO GRUESO 839.9 AGREGADO GRUESO 842.8

DISEÑO EN SECO DISEÑO HUMEDO

TAMAÑO MAXIMO NOMINAL CONTENIDO AGREGADO FINO

RELACION AGUA CEMENTO CONTENIDO DEL AGREGADO GRUESO

ZO NA HUMEDAD RELATIVA

TEMPERATURA CONDICION DE EXPOSICION

CONDICIONES A CUMPLIR CALCULOS

ADITIVOS VOLUMEN UNITARIO DE AGUA

% AIRE ATRAPADO

SLUMP (REVENIMIENTO) FACTOR CEMENTO

80%

NORMALES

CONDICIONES AMBIENTALES

Resumen Propiedades Grava Resumen de Propiedades Arena

#¡REF! Observaciones Observaciones

kg/m3

PERFIL                                                    

ANGULAR

Peso seco compactado kg/m3

kg/m3

SUPERPLASTIFICANTE - ACELERANTE

LAS DOSIS DE ADITIVO ESTA DOSIFICADA EN LA PORPORCION DE MILIMETROS POR CADA 100 KILOGRAMOS DE MATERIAL CEMENTICIO (ml/100kg)

DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EMBEMATICA SANTA ISABEL.

0.4

ESPECIFICACIONES

Aditivos

Ubicación:

Cemento

PLASTICA

Agua

Observacion:

Consistencia:

1000

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
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Tabla 30. Diseño de mezcla patron y con aditivo para relación a/c=0.5. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Empleo:

a/c s - kg/cm2

CEMENTO: ANDINO P.E. 3.12 gr/cm3

AGUA 

POTABLE DE 

RED PUBLICA

P.E. kg/m3

Cantera Cantera

P.E 2.63 gr/cm3 P.E. 2.580 gr/cm3

T.M.N. 1" in M.f. 3.43

M.F. 7.24 absorcion 1.01 %

Absorcio 1.14 % C.H 5.54 %

C.H 0.35 % -

1641 -

-

HUANCAYO

20°C

01 02

208 lt/m3

1.50% kg/cm3

3"-4" pulg 9.79 bls/m3

1" pulg 866.05 kg/m3

0.50 810.01 kg/m3

03 04

UNIDAD UNIDAD

bolsas/m3 bolsas/m3

kg/m3 kg/m3

kg/m3 kg/m3

Lt/m3 Lt/m3

0.50

04 0.42

UNIDAD

bolsa 05

pie3/m3 UNIDAD

pie3/m3 bolsas/m3

Lt/m3 kg/m3

kg/m3

Lt/m3

06

UNIDAD

%

%

Observacion:

0.5

Ubicación:

1000

Resumen Propiedades Grava Resumen de Propiedades Arena

#¡REF! Observaciones Observaciones

Peso seco compactado kg/m3 Peso unitatario suelto kg/m3

Peso unitatario suelto kg/m3

PERFIL                                                    

ANGULAR

Peso seco compactado kg/m3

ZO NA HUMEDAD RELATIVA

TEMPERATURA CONDICION DE EXPOSICION

CONDICIONES AMBIENTALES

80%

NORMALES

CONDICIONES A CUMPLIR CALCULOS

ADITIVOS VOLUMEN UNITARIO DE AGUA

RESISTENCIA DE DISEÑO (A LOS 28 DIAS) % AIRE ATRAPADO

RELACION AGUA CEMENTO CONTENIDO DEL AGREGADO GRUESO

SLUMP (REVENIMIENTO) FACTOR CEMENTO

TAMAÑO MAXIMO NOMINAL CONTENIDO AGREGADO FINO

CEMENTO 416.0 CEMENTO 416.0

DISEÑO EN SECO DISEÑO HUMEDO

MATERIALES PESO SECO MATERIALES PROPORCION EN PESO

AGREGADO GRUESO 810.0 AGREGADO GRUESO 813

AGREGADO FINO 866.0 AGREGADO FINO 914.0

PROPORCION EN PIE3 Relacion agua/cemento efectiva

MATERIALES PROPORCION EN PESO

AGUA 208 AGUA 175.2

Relacion agua/cemento de diseño

AGREGADO GRUESO 2.0 CEMENTO 42.5

CEMENTO 1.0 PROPORCIONES EN KILOS POR BOLSA

AGREGADO FINO 2.2 MATERIALES PROPORCION EN PESO

AGUA 17.9 AGREGADO FINO 93.4

AGREGADO GRUESO 83

DOSIS "A-2" 1765ml/100kg.                                      

CHEMA 3 0.750
lt/bolsa

AGUA 17.9

PORCENTAJES DE LOS AGREGADOS

MATERIALES PROPORCION EN PESO

DOSIS "A-1" 250ml/100kg                                                     

CHEMA MEGAPLAST 1000M 0.106
lt/bolsa

AGREGADO GRUESO 48

AGREGADO FINO 52

SELECCIÓN DE LAS PROPORCIONES DEL CONCRETO POR EL METODO DE MODULO DE FINURA DE LA COMBINACION DE 

AGREGADOS

Especificaciones

DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EMBEMATICA SANTA ISABEL.

SUPERPLASTIFICANTE - ACELERANTE

LAS DOSIS DE ADITIVO ESTA DOSIFICADA EN LA PORPORCION DE MILIMETROS POR CADA 100 KILOGRAMOS DE MATERIAL CEMENTICIO (ml/100kg)

PLASTICA

Caracteristicas de los Materiales

Cemento Agua

Consistencia:

Aditivos
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Tabla 31. Diseño de mezcla patron y con aditivo para relación a/c=0.5. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Empleo:

a/c s - kg/cm2

CEMENTO: ANDINO P.E. 3.12 gr/cm3

AGUA 

POTABLE DE 

RED PUBLICA

P.E. kg/m3

Cantera Cantera

P.E 2.63 gr/cm3 P.E. 2.580 gr/cm3

T.M.N. 1" in M.f. 3.43

M.F. 7.24 absorcion 1.01 %

Absorcio 1.14 % C.H 5.54 %

C.H 0.35 % -

1641 -

-

HUANCAYO

20°C

01 02

198 lt/m3

1.50% kg/cm3

3"-4" pulg 7.76 bls/m3

1" pulg 991.26 kg/m3

0.60 781.16 kg/m3

03 04

UNIDAD UNIDAD

bolsas/m3 bolsas/m3

kg/m3 kg/m3

kg/m3 kg/m3

Lt/m3 Lt/m3

0.60

04 0.48

UNIDAD

bolsa 05

kg/ UNIDAD

kg/m3 bolsas/m3

Lt/m3 kg/m3

kg/m3

Lt/m3

06

UNIDAD

%

%

SELECCIÓN DE LAS PROPORCIONES DEL CONCRETO POR EL METODO DE MODULO DE FINURA DE LA COMBINACION DE 

AGREGADOS

Especificaciones

DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EMBEMATICA SANTA ISABEL.

SUPERPLASTIFICANTE - ACELERANTE

LAS DOSIS DE ADITIVO ESTA DOSIFICADA EN LA PORPORCION DE MILIMETROS POR CADA 100 KILOGRAMOS DE MATERIAL CEMENTICIO (ml/100kg)

PLASTICA

Caracteristicas de los Materiales

Cemento Agua

Consistencia:

Aditivos

AGREGADO GRUESO 44

AGREGADO FINO 56
DOSIS "A-2" 1765ml/100kg.                                      

CHEMA 3 0.750
lt/bolsa

AGUA 20.5

PORCENTAJES DE LOS AGREGADOS

MATERIALES PROPORCION EN PESO

DOSIS "A-1" 250ml/100kg                                                     

CHEMA MEGAPLAST 1000M 0.106
lt/bolsa

AGUA 20.5 AGREGADO FINO 134.7

AGREGADO GRUESO 101

AGREGADO GRUESO 2.4 CEMENTO 42.5

CEMENTO 1.0 PROPORCIONES EN KILOS POR BOLSA

AGREGADO FINO 3.2 MATERIALES PROPORCION EN PESO

PROPORCION EN PIE3 Relacion agua/cemento efectiva

MATERIALES PROPORCION EN PESO

AGUA 198 AGUA 159.3

Relacion agua/cemento de diseño

AGREGADO GRUESO 781.2 AGREGADO GRUESO 784

AGREGADO FINO 991.3 AGREGADO FINO 1046.2

CEMENTO 330.0 CEMENTO 330.0

DISEÑO EN SECO DISEÑO HUMEDO

MATERIALES PESO SECO MATERIALES PROPORCION EN PESO

RELACION AGUA CEMENTO CONTENIDO DEL AGREGADO GRUESO

SLUMP (REVENIMIENTO) FACTOR CEMENTO

TAMAÑO MAXIMO NOMINAL CONTENIDO AGREGADO FINO

CONDICIONES A CUMPLIR CALCULOS

ADITIVOS VOLUMEN UNITARIO DE AGUA

RESISTENCIA DE DISEÑO (A LOS 28 DIAS) % AIRE ATRAPADO

ZO NA HUMEDAD RELATIVA

TEMPERATURA CONDICION DE EXPOSICION

CONDICIONES AMBIENTALES

80%

NORMALES

Peso seco compactado kg/m3 Peso unitatario suelto kg/m3

Peso unitatario suelto kg/m3

PERFIL                                                    

ANGULAR

Peso seco compactado kg/m3

1000

Resumen Propiedades Grava Resumen de Propiedades Arena

#¡REF! Observaciones Observaciones

Ubicación:

Observacion:

0.6
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3.7.5. ETAPA 5: ENSAYO AL CONCRETO FRESCO 

3.7.5.1. MEZCLADO Y ELABORACIÓN DE       

ESPECÍMENES EN LABORATORIO 

La norma NTP 339.183 establece los procedimientos: 

3.6.5.1.1. MEZCLADO DEL CONCRETO 

“Previo al inicio de rotación de la mezcladora, añadir el 

agregado grueso, una parte del agua de mezcla y el aditivo en 

solución, cuando se requiera. Cuando se tenga que dispersar el 

aditivo en el agua de mezcla antes de su adicción, poner a 

funcionar la mezcladora, luego adicionar el agregado fino, el 

cemento y agua con la mezcladora en funcionamiento. Luego 

de que todos los ingredientes están en la mezcladora, mezclar 

el concreto durante 3 min seguido por 3 min de reposo y luego 

2 min finales de mezclado” (INDECOPI - NTP 339.183, 2013, 

p.14). 

 
3.7.5.1.2.      ELABORACIÓN DE ESPECÍMENES (PROBETAS) 

“Los resultados de los ensayos de concreto con especímenes 

elaborados y curados de acuerdo a esta práctica son ampliamente 

usados.    Ellos pueden ser la base de aceptación de los ensayos 

para obras, investigaciones, y otros estudios” (INDECOPI - NTP 

339.183, 2013, p.14). 

 

3.7.5.2.    ENSAYO DE ASENTAMIENTO (NTP 339.035) 

“Este método se aplica para concretos plásticos con agregados 

hasta 1 ½ pulgadas” (INDECOPI - NTP 339.035, 1999, p.2). 

Se muestra el procedimiento del ensayo (ver figura 14), los 

resultados obtenidos, se adjunta en el Anexo.  
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 Figura 13. Secuencia de actividades para la elaboración de ensayo de 

asentamiento de concreto. 
 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

   70 
 

 
Figura 14. Secuencia de actividades para la elaboración de ensayo de asentamiento de 

concreto. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.5.3.    ENSAYO DE TEMPERATURA (NTP 339.184) 

“Para medir y registrar la temperatura del concreto; primeramente, 

debemos colocar el dispositivo a una profundidad de 75 mm (3 

pulg); finalmente debemos esperar 2 minutos o hasta que la lectura 

se estabilice” (INDECOPI - NTP 339.184, 2002, p.2). 

Los resultados obtenidos se detallan en el Anexo. 

3.7.5.4.    ENSAYO DE PESO UNITARIO Y RENDIMIENTO (NTP 

339.046) 

 “El peso volumétrico del concreto común es variable de acuerdo 

con la densidad de los agregados y puede estimarse entre 2200 y 

2500 kg/m3, como promedio” (INDECOPI - NTP 339.046, 2008). 

 

 
Figura 15. Secuencia de actividades para la elaboración de ensayo de peso unitario de 

concreto. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos se detallan en el Anexo. 

3.7.5.5. ENSAYO DE EXUDACIÓN (NTP 339.077) 

 
“La exudación se produce inevitablemente en el concreto, pues es 

una propiedad inherente a su estructura, luego lo importante es 

evaluarla y controlarla en cuanto a los efectos negativos que 

pudiera tener” (Pasquel, 1998, p.141). 

 

Figura 16. Secuencia de actividades para la elaboración de ensayo de exudación de 
concreto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos se detallan en el Anexo. 
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3.7.5.6.    ENSAYO DE TIEMPO DE FRAGUADO (NPT 339.082) 

 
“Típicamente, el fraguado inicial ocurre entre dos y cuatro horas 

después del mezclado, y nos define el límite de manejo, o sea 

el tiempo por el cual el concreto fresco ya no puede ser 

mezclado adecuadamente, colocado y compactado, el fraguado 

final ocurre entre cuatro y ocho horas después del mezclado, y 

está definido por el desarrollo de la resistencia, que se genera  

con gran velocidad” (Huarcaya, 2014, p.111). 

 

Figura 17. Secuencia de actividades para la elaboración de ensayo de tiempo de 
fraguado de concreto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos se detallan en el Anexo. 
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3.7.6. ETAPA 6: ENSAYO AL CONCRETO ENDURECIDO 

3.7.6.1.    CURADO DE ESPECÍMENES (NTP 339.183) 

“El curado es el mantenimiento de un adecuado contenido de 

humedad y temperatura en el concreto a edades tempranas, de 

manera que éste pueda desarrollar las propiedades para las 

cuales fue diseñada la mezcla” (INDECOPI - NTP 339.034, 2008). 

 

3.7.6.2.    ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

(NTP 339.034) 

 

“La resistencia a la compresión de la probeta es calculada por 

división de la carga máxima alcanzada durante el ensayo, entre el 

área de la sección recta de la probeta” (INDECOPI - NTP 339.034, 

2008, p.3). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. DESARROLLO DEL INFORME 

 

El presente capitulo desarrolla el análisis y la presentación mediante 

tablas y gráficos, respecto a las propiedades del estado fresco y 

endurecido del concreto, respecto a las dosis de aditivo. 

 

4.1.1. ENSAYO AL CONCRETO FRESCO 

 4.1.1.1.  ASENTAMIENTO 

La correlación del asentamiento máximo inicial respecto las dosis 

del aditivo MEGAPLAST 1000M (250ml /100 kg de cemento) y 

aditivo CHEMA 3 (1765ml /100 kg de cemento), para las diferentes 

relaciones (a/c = 0.40, 0.50, 0.60), según detalla en la Tabla 32 y 

Figura 18 a 20 respectivamente. 

 

Tabla 32. Resumen del ensayo de asentamiento máximo del concreto, para factor 
relacion a/c=0.4, 0.5 y 0.6 

ID MEZCLA RELACION 
DOSIS 

(ml/100kg) 

SLUMP 
MAXIMO 

(pulg) 

% DE VARIACION 
CON RESPECTO 

AL PATRON  
A 0.4 0 4 100.00%  

A-1  0.4 250 6 1/2 162.50%  

A-2  0.4 1647 6     150.00%  

B 0.5 0 4 100.00%  

B-1 0.5 250 6 1/4 156.25%  

B-2 0.5 450 5 3/4 143.75%  

C 0.6 0 4 100.00%  

C-1 0.6 250 5 3/4 143.75%  

C-2 0.6 450 5 1/2 137.50%  

Fuente . Elaboración propia 
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Figura 18. Asentamiento máximo – relación a/c=0.4. 

 

 
Figura 19. Asentamiento máximo – relación a/c=0.5. 

 

 
Figura 20. Asentamiento máximo – relación a/c=0.6. 
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 4.1.1.2.  TEMPERATURA 

La correlación entre la temperatura promedio del concreto y las 

dosis del aditivo MEGAPLAST 1000M (250ml /100 kg de cemento) 

y aditivo CHEMA 3 (1765ml /100 kg de cemento), para las 

diferentes relaciones (a/c = 0.40, 0.50, 0.60), según detalla en la 

Tabla 33 y Figura 21, 22 y 23 respectivamente. 

Tabla 29. Temperatura promedio del concreto para dosis de aditivo superplastificantes y 

acelerates, para factor relacion a/c=0.40, 0.50 y 0.60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 21. Temperatura promedio – relación a/c=0.40. 

 

ID MEZCLA RELACION TEMPERATURA ºC 

A 0.4 18.7 

A-1  0.4 18.6 

A-2  0.4 18.1 

B 0.5 18.0 

B-1 0.5 17.8 

B-2 0.5 17.3 

C 0.6 18.9 

C-1 0.6 18.2 

C-2 0.6 17.8 
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Figura 22. Temperatura promedio – relación a/c=0.50. 

 

 

Figura 23. Temperatura promedio – relación a/c=0.60. 

 

 4.1.1.3.  PESO UNITARIO 

La correlación entre el peso unitario del concreto y las dosis del 

aditivo MEGAPLAST 1000M (250ml /100 kg de cemento) y aditivo 

CHEMA 3 (1765ml /100 kg de cemento), para las diferentes 

relaciones de (a/c = 0.40, 0.50, 0.60) según detalla en la Tabla 34 

y Figura 24, 25 y 26. 
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Tabla 30. Resumen del ensayo de peso unitario del concreto para dosis de aditivos 
MEGAPLAST 1000M y CHEMA 3, para factor relacion a/c=0.40, 0.50 y 0.60. 

ID 
MEZCLA 

RELACION              
a/c 

DOSIS 
(ml/100kg) 

PESO 
UNITARIO 

(kg/m3) 

% DE VARIACION 
CON RESPECTO AL 

PATRON 

A 0.4 0 2356.1 100.0% 

A-1 0.4 250 2361.8 100.2% 

A-2 0.4 1765 2358 100.1% 

B 0.5 0 2358.7 100.0% 

B-1 0.5 250 2372.1 100.6% 

B-2 0.5 1765 2367 100.4% 

C 0.6 0 2360.1 100.0% 

C-1 0.6 250 2377.1 100.7% 

C-2 0.6 1765 2372.9 100.5% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 24. Peso unitario del concreto – relación a/c=0.40. 

 

 

Figura 25. Peso unitario del concreto – relación a/c=0.50. 
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Figura 26. Peso unitario del concreto – relación a/c=0.60. 

 

 4.1.1.4.  EXUDACION 

La correlación entre el porcentaje de exudación del y las dosis del 

aditivo MEGAPLAST 1000M (250ml /100 kg de cemento) y aditivo 

CHEMA 3 (1765ml /100 kg de cemento), para las diferentes 

relaciones (a/c = 0.40, 0.50, 0.60) según detalla en la Tabla 35 y 

Figura 27, 28 y 29. 

Tabla 31. Resumen del ensayo de exudación del concreto para diferentes dosis de 
aditivo MEGAPLAST 1000M y CHEMA 3, para factor relacion a/c=0.40, 0.50 y 0.60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

ID 
MEZCLA 

RELACION    
a/c 

DOSIS 
(ml/100kg) 

% 
EXUDACION 

% DE 
VARIACION 

CON RESPECTO 
AL PATRON 

A 0.4 0 1.17% 100.00% 

A-1 0.4 250 0.24% 21.30% 

A-2 0.4 1765 0.21% 33.60% 

B 0.5 0 1.66% 100.00% 

B-1 0.5 250 0.66% 39.90% 

B-2 0.5 1765 0.63% 55.30% 

C 0.6 0 2.56% 100.00% 

C-1 0.6 250 1.26% 49.70% 

C-2 0.6 1765 1.23% 54.60% 
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Figura 27. Porcentaje de exudación del concreto – relación a/c=0.40. 

 

 
Figura 28. Porcentaje de exudación del concreto – relación a/c=0.50. 

 

 
Figura 29. Porcentaje de exudación del concreto – relación a/c=0.60. 
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4.1.2. TIEMPO DE FRAGUADO 

La correlación entre el tiempo de fraguado del y las dosis del aditivo 

MEGAPLAST 1000M (250ml /100 kg de cemento) y aditivo CHEMA 3 

(1765ml /100 kg de cemento), para las diferentes relaciones 

agua/cemento (a/c = 0.40, 0.50, 0.60) según detalla en la Tabla 36 y 

Figura 30, 31 y 32. 

 
Tabla 32. Resumen del ensayo de tiempo de fraguado del concreto para diferentes dosis de aditivo, 

MEGAPLAST 1000M y CHEMA 3, para factor relacion a/c=0.40, 0.50 y 0.60. 

ID 
MEZCLA 

RELACION 
a/c 

DOSIS 
(ml/100kg) 

TIEMPO DE FRAGUADO 

INICIAL 
(hrs:min) 

% DE VARIACION 
CON RESPECTO 

AL PATRON 

FINAL 
(hrs:min) 

% DE VARIACION 
CON RESPECTO 

AL PATRON 

A 0.4 0 05:29 100.00% 07:53 100.00% 

A-1 0.4 250 05:39 103.00% 08:00 102.00% 

A-2 0.4 1765 04:45 86.60% 07:05 89.90% 

B 0.5 0 06:08 100.00% 08:47 100.00% 

B-1 0.5 250 06:20 103.30% 08:48 100.20% 

B-2 0.5 1765 04:57 80.70% 08:01 91.30% 

C 0.6 0 07:35 100.00% 10:07 100.00% 

C-1 0.6 250 07:23 97.40% 10:19 102.00% 

C-2 0.6 1765 06:26 84.80% 09:07 90.10% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30. Tiempo de fraguado del concreto – relación a/c=0.40. 

 

 
Figura 31. Tiempo de fraguado del concreto – relación a/c=0.50. 

 

 

Figura 32. Tiempo de fraguado del concreto – relación a/c=0.60. 

 

4.1.3. ENSAYO AL CONCRETO ENDURECIDO 

Se muestra los resultados obtenidos del ensayo de resistencia a 

la comprensión considerando dos grupos: respecto al concreto 

patrón y con concretos con aditivos. 

 

 4.1.2.1.  RESISTENCIA ALA COMPRENSION DEL CONCRETO 

PATRON 

Se muestra los resultados obtenidos del ensayo de resistencia a 

la comprensión de las mezclas patrones para las edades de 
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3,7,14 y 28 días con relaciones a/c=0.40, 0.50 y 0.60 a edades 

mostradas en la Tabla 37 y Figura 33. 

 

Tabla 33. . Resumen del ensayo de resistencia a la compresión del concreto para 
diferentes edades, en mezclas patrones de relaciones a/c=0.40, 0.50 y 0.60. 

ID 
MEZCLA 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 

3d 7d 14d 28d 

A 253.98 339.03 395.87 450.05 

B 187.92 273.61 326.44 365.65 

C 134.76 183.88 221.34 252.25 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

Figura 33. Resistencia a la compresión del concreto - en mezclas convencionales de 
relaciones a/c=0.40, 0.50 y 0.60. 

 

De acuerdo al análisis de la Figura 30, podemos afirmar que la 

resistencia a la comprensión experimenta crecimientos con el 

aumento de la edad y la reducción de valor de relación de a/c. 

 

4.1.2.2.    RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO 

CON ADITIVO  

Los resultados obtenidos, para dosis del aditivo MEGAPLAST 

1000M (250ml /100 kg de cemento) y aditivo CHEMA 3 (1765ml 

/100 kg de cemento), con respecto a las relaciones a/c=0.40, 0.50 

y 0.60, a edades de 3, 7,14 y 28 días pueden apreciarse en la 

Tabla 38, 39 y 40 y Figura 34 a 39. 
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Tabla 34. Resumen del ensayo de resistencia a la compresión, en mezclas de relación 
a/c=0.40 con aditivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Resistencia a la compresión del concreto para diferentes edades, en mezclas 
de relación a/c=0.40 con diferentes dosis de aditivo. 

 

Tabla 35. Resumen del ensayo de resistencia a la compresión del concreto en mezclas 
de relación a/c=0.50 con aditivo. 

 

ID MEZCLA 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 

3d 7d 14d 28d 

B 187.92 273.61 326.44 365.65 

B-1 223.19 293.75 330.86 372.25 

B-2 279.53 374.69 382.91 378.18 

 

 

 

ID MEZCLA 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 

3d 7d 14d 28d 

A 253.98 339.03 395.87 450.05 

A-1 263.61 352.74 419.88 455.03 

A-2 359.85 475.82 488.82 484.83 
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Figura 35. Resistencia a la compresión del concreto para diferentes edades, en mezclas 
de relación a/c=0.50 con diferentes dosis de aditivo. 

Tabla 36. Resumen del ensayo de resistencia a la compresión del concreto en mezclas 
de relación a/c=0.60 con aditivo. 

 

 

ID MEZCLA 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 

3d 7d 14d 28d 

C 134.76 183.88 221.34 252.25 

C-1 147.86 199.58 250.45 270.26 

C-2 197.65 276.93 282.08 279.63 
 

 

Figura 36. Resistencia a la compresión del concreto para diferentes edades, en mezclas 
de relación a/c=0.60 con diferentes dosis de aditivo. 

 

 
Figura 37. Resistencia a la compresión del concreto para diferentes dosis de aditivo, 

con respecto a la relación a/c=0.40, presentada en diversas edades. 
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Figura 38. Resistencia a la compresión del concreto para diferentes dosis de aditivo, 

con respecto a la relación a/c=0.50, presentada en diversas edades. 

 

 

Figura 39. Resistencia a la compresión del concreto para diferentes dosis de aditivo, 

con respecto a la relación a/c=0.60, presentada en diversas edades. 

A continuación, se muestra los resultados expresados como:  

• “Porcentaje de la resistencia del concreto patrón” (ver 

Tabla 41, 42 y 43). 

• “Porcentaje de la resistencia a los 28 días” (ver Tabla 44, 

45 y 46). 
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Tabla 37. Resistencia a la compresión del concreto para diferentes dosis de aditivo, 
expresadas como porcentaje de la resistencia del concreto patrón de relación a/c=0.40. 

 

ID MEZCLA 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 

3d 7d 14d 28d 

A 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

A-1 103.8% 104.0% 106.1% 101.1% 

A-2 141.7% 140.3% 123.5% 107.7% 

 

Tabla 38. Resistencia a la compresión del concreto para diferentes dosis de aditivo, 
expresadas como porcentaje de la resistencia del concreto patrón de relación a/c=0.50. 

 

ID MEZCLA 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 

3d 7d 14d 28d 

B 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

B-1 118.8% 107.4% 101.4% 101.8% 

B-2 148.7% 136.9% 117.3% 103.4% 

 

Tabla 39. Resistencia a la compresión del concreto para diferentes dosis de aditivo, 
expresadas como porcentaje de la resistencia del concreto patrón de relación a/c=0.60. 

 

ID MEZCLA 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 

3d 7d 14d 28d 

C 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

C-1 109.7% 108.5% 113.2% 107.1% 

C-2 146.7% 150.6% 127.4% 110.9% 

 

Tabla 40.Resistencia a la compresión del concreto para diferentes dosis de aditivo, 
expresadas como porcentaje de la resistencia a los 28 días de relación a/c=0.40. 

 

  

Tabla 41. Resistencia a la compresión del concreto para diferentes dosis de aditivo, 
expresadas como porcentaje de la resistencia a los 28 días de relación a/c=0.50. 

 

  

Tabla 42. Resistencia a la compresión del concreto para diferentes dosis de aditivo, 
expresadas como porcentaje de la resistencia a los 28 días de relación a/c=0.60 

 

 

 

 

ID MEZCLA 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 

3d 7d 14d 28d 

A 56.4% 75.3% 88.0% 100.0% 

A-1 58.6% 78.4% 93.3% 101.1% 

A-2 80.0% 105.7% 108.6% 107.7% 

 

ID MEZCLA 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 

3d 7d 14d 28d 

B 51.4% 74.8% 89.3% 100.0% 

B-1 61.0% 80.3% 90.5% 101.8% 

B-2 76.4% 102.5% 104.7% 103.4% 

 

ID MEZCLA 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 

3d 7d 14d 28d 
C 53.4% 72.9% 87.7% 100.0% 

C-1 58.6% 79.1% 99.3% 107.1% 

C-2 78.4% 109.8% 111.8% 110.9% 
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4.2. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

4.2.1. ENSAYO AL CONCRETO FRESCO 

4.2.1.1.  ASENTAMIENTO 

Del análisis, con la incorporación del aditivo Megaplast 1000M el 

asentamiento experimento un crecimiento, logrando alcanzar el 

54.17 % como variación máxima promedio. Sin embargo, al aplicar 

una dosis de aditivo Chema 3 de 1765ml /100 kg de cemento en 

las mezclas A-1, B-1 y C-1, el asentamiento se redujo, siendo 43.75 

% está la variación máxima promedio, respecto al concreto 

convencional. 

DOSIS (ml/100kg) INCREMETO DEL ASENTAMIENTO INCREMENTO 

PROMEDIO a/c=0.40 a/c=0.50 a/c=0.60 

Megaplast 1000M 62.50% 56.25% 43.75% 54.17% 

Chema 3 50.00% 43.75% 37.50% 43.75% 

 

4.2.1.2.  TEMPERATURA 

Del análisis, con la incorporación del aditivo Megaplast 1000M y 

Chema 3, la temperatura mínima alcanzado fue de 17.3°C, 

mientras que la temperatura máxima fue de 18.9°C, considerando 

que las temperaturas obtenidas se encuentran en los límites 

establecidos de 13°C y 32°C el cual nos garantiza el buen 

desarrollo del proceso de hidratación del concreto. 

 

4.2.1.3.  PESO UNITARIO 

 

Del análisis, se puede observar al aplicar el aditivo 

superplastificante Megaplast 1000M para dosis de 250ml, el peso 

unitario experimento crecimientos, siendo 0.5 % la variación 

máxima promedio, sin embargo, esta mezcla experimento 

decrecimiento de 0.2% al incluir una dosis de 1765ml de aditivo 

acelerante Chema 3, no obstante, este valor es superior a 

comparación del peso unitario de la mezcla convencional. 



 
 

   90 
 

ADITIVO 
DOSIS 
(ml/100kg) 

VARIACION DEL PESO UNITARIO INCREMENTO 
PROMEDIO a/c=0.40 a/c=0.50 a/c=0.60 

Megaplast 
1000M 

250 0.24% 0.57% 0.72% 0.51% 

Chema 3 1765 0.08% 0.35% 0.54% 0.32% 

 

4.2.1.4.  EXUDACION 

 

Del análisis, se puede observar respecto a la exudación, con la 

aplicación de una dosis de 250ml de aditivo superplastificante 

Megaplast 1000M, la mezcla alcanzo decrecimientos máximos de -

63% con respecto al concreto patrón, sin embargo, al aplicar una 

dosis de 1765ml de aditivo acelerante Chema 3 se puede apreciar 

que el porcentaje de exudación disminuye, alcanzando 

decrecimientos máximo promedio de -52% con respecto al 

concreto patrón. 

ADITIVO 
DOSIS 
(ml/100kg) 

VARIACION DEL % DE EXUDACION INCREMENTO 
PROMEDIO a/c=0.40 a/c=0.50 a/c=0.60 

Megaplast 
1000M 

250 -78.70% -60.10% -50.30% -63.03% 

Chema 3 1765 -66.40% -44.70% -45.40% -52.17% 

 

4.2.1.5.  TIEMPO DE FRAGUADO 

 

Del análisis, se puede observar respecto al tiempo de fragua inicial, 

al aplicarle una dosis de 250 ml de aditivo superplastificante en las 

diferentes relaciones de a/c, El tiempo de fragua inicial experimento 

incrementos mínimos promedio de 1.23% con respecto al concreto 

patrón, a su vez alcanza decrecimientos máximos promedio de -

15.97% con respecto al concreto patrón. 

ADITIVO 
DOSIS 

(ml/100kg) 

VARIACION DEL TIEMPO DE 
FRAGUA INICIAL INCREMENTO 

PROMEDIO 
a/c=0.40 a/c=0.50 a/c=0.60 

Megaplast 
1000M 

250 3.00% 3.30% -2.60% 1.23% 

Chema 3 1765 -13.40% -19.30% -15.20% -15.97% 
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Respecto al tiempo de fragua final, al aplicarle una dosis de 250 ml 

de aditivo superplastificante en las diferentes relaciones de a/c, 

experimento incrementos mínimos promedio de 1.40% con 

respecto al concreto patrón, a su vez alcanza decrecimientos 

máximos promedio de -9.57% con respecto al concreto patrón. 

ADITIVO 
DOSIS 

(ml/100kg) 

VARIACION DEL TIEMPO DE FRAGUA 
FINAL INCREMENTO 

PROMEDIO 
a/c=0.40 a/c=0.50 a/c=0.60 

Megaplast 
1000M 

250 2.00% 0.20% 2.00% 1.40% 

Chema 3 1765 -10.10% -8.70% -9.90% -9.57% 

 

4.2.3. ENSAYO AL CONCRETO ENDURECIDO 

Del análisis, se puede observar que al aplicar una dosis de 250 ml 

de aditivo superplastificante (MEGAPLAST 1000M) la resistencia a 

la compresión logro alcanzar valores de resistencia mayores al 

79% respecto al concreto patrón (referente 28 días) en 7 días. Sin 

embargo, al adicionarle una dosis de 1765 ml de aditivo acelerante 

(CHEMA 3) nos garantiza resistencias por encima del 100% 

respecto al concreto patrón (referente 28 días) en 7 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADITIVO 
% RESISTENCIA A LA COMPRENSION A LOS 7 DIAS 

0.4 0.5 0.6 PROMEDIO 

Megaplast 1000M 78.4% 80.3% 79.1% 79.27% 

Chema 3 105.7% 102.5% 109.8% 106 % 
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CONCLUSIONES 

1. Del análisis con la utilización de aditivo se ha determinado o logrado una 

mejora en comparativamente en el concreto en estado fresco y 

endurecido, con respecto a la trabajabilidad, tiempo de fraguado y 

resistencia a la compresión. 

 

2. Con la incorporación de los aditivos se ha logrado mejorar la trabajabilidad 

ya que nos garantiza incrementos hasta el 43.75% como promedio 

máximo, conservando la temperatura y peso unitario entre los limites que 

establece el reglamento, a su vez nos garantiza reducir la exudación un 

promedio del 52%. 

 

3. Con la aplicación de los aditivos se ha logrado reducir el tiempo de 

fragua inicial en un 15% y 10% respecto al tiempo de la fragua final en 

comparación al concreto convencional. 

 

4. Al aplicar los aditivos se logro obtener resistencias mayores al 100% en 

7 días en comparación al concreto convencional, lo cual nos garantiza 

poner al servicio a esta edad las estructuras de concreto. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda utilizar el aditivo superplastificante para garantizar una 

mayor trabajabilidad, conservando la resistencia del concreto. 

 

2. Se recomienda adicionar el aditivo acelerante chema 3 en mezclas de 

concreto como medida de seguridad y aprovechamiento en proyectos 

donde se tengan condiciones de ambiente desfavorables. 

 

3. Se recomienda utilizar aditivos acelerantes sin contenidos de cloruros, 

en estructuras de concreto armado y estructuras prefabricadas que 

requieran su rápida puesta en servicio, ya que muestra mejor 

desempeño a la resistencia a la comprensión, llegando alcanzar a los 7 

días resultados superiores al 100 % respecto a su diseño.  

 

4. Se recomienda Seleccionar la dosis optima de acuerdo a la satisfacción 

más favorable de cada una de las propiedades del concreto en estado 

fresco y endurecido, proponiéndose el uso de la dosis de 250ml /100 kg 

para el aditivo superplastificante (CHEMA MEGAPLAST 1000M) y 1765 

ml /100 kg para el aditivo acelerante (CHEMA 3). 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGREGADO FINO Y AGREGADO 

GRUESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

   
 

 

 

PROYECTO :

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

MUESTRA : ARENA GRUESA (Procedente de la cantera)

FECHA : 08/03/2017

Tamices Abertura

ASTM en mm.

1" 25.400 0.0 0.0 0.0 100.0

3/4" 19.050 77.1 4.0 4.0 96.0 100 100

1/2" 12.700 100.2 5.2 9.2 90.8 100 100

3/8" 9.525 71.4 3.7 12.9 87.1 100 100

4 4.760 256.4 13.3 26.1 73.9 95 100

8 2.380 156.2 8.1 34.2 65.8 80 100

16 1.190 132.6 6.9 41.1 58.9 50 85

30 0.590 175.9 9.1 50.2 49.8 25 60

50 0.300 564.3 29.2 79.3 20.7 5 30

100 0.149 314.5 16.3 95.6 4.4 0 10

pasa <200 84.8 4.4 100.0 0.0

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

ANALISIS GRANULOMETRICO  DEL AGREGADO FINO                                                                                                        

NTP 400.012 - ASTM C136

EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 

PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EMBLEMATICA SANTA ISABEL

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

Peso Retenido 

(gr)

%Retenido 

Parcial

%Retenido 

Acumulado
% que pasa

Huso ASTM 

% Pasa

Datos de la Muestra

P. Inicial (g.):
Mod. De 

Fineza:
4301.9 3.43



 
 

   
 

 

PROYECTO :

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

MUESTRA : PIEDRA CHANCADA (Procedente de la cantera)

FECHA : 08/03/2017

Tamices Abertura

ASTM en mm.

1 1/2" 38.100 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100

1" 25.400 450.1 10.5 10.5 89.5 90 100

3/4" 19.050 1079.3 25.1 35.6 64.4 40 85

1/2" 12.700 1879.5 43.7 79.2 20.8 10 40

3/8" 9.525 515.1 12.0 91.2 8.8 0 15

4 4.760 360.8 8.4 99.6 0.4 0 5

pasa <200 17.1 0.4 100.0 0.0

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

ANALISIS GRANULOMETRICO  DEL AGREGADO GRUESO                                                                                                        

NTP 400.012 - ASTM C136

EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 

PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EMBLEMATICA SANTA ISABEL

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

Peso Retenido 

(gr)

%Retenido 

Parcial

%Retenido 

Acumulado
% que pasa

% Pasa

Huso ASTM N°56

Datos de la Muestra

P. Inicial (g.): 4301.9 T.M.N. 1"
Mod. De 

Fineza:
7.24



 
 

   
 

 

 

 

PROYECTO :

UBICACIÓN  : BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

MUESTRA   : M1 / M2 / M3

FECHA        : 08/03/2017

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

PESO DE LA MUESTRA SECA AL HORNO 952.9 1513.7 1130.1

PESO DE AGUA PERDIDA

HUMEDAD NATURAL DE LOS AGREGADOS                                                             

NTP 400.185 - ASTM C566

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EMBLEMATICA SANTA ISABEL

PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO 

AMBIENTAL

PESO DE LA MUESTRA SECA AL HORNO

4093.70

DESCRIPCION

4758.40 4394.70

4078.00 4741.90 4380.70

15.70 16.50

5.54

PESO DE AGUA PERDIDA

% DE HUMEDAD

% DE HUMEDAD PROMEDIO

% DE HUMEDAD

% DE HUMEDAD PROMEDIO

M2 M3

65.5

PESO DE LA MUESTRA EN ESTADO 

AMBIENTAL

0.38

M1 M2 M3

0.35

MUESTRA PROPORCIONADA

14.00

5.42 5.41 5.80

51.6 81.9

ARENA GRUESA

M1

1004.5 1595.6 1195.6

PIEDRA CHANCADA

N° RECIPIENTE

0.32

0.35

MUESTRA PROPORCIONADA

N° RECIPIENTE

DESCRIPCION



 
 

   
 

 

 

 

 

PROYECTO 

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

UBICACIÓN: M-1 / M-2

FECHA: 08/03/2017

ID UND. M-1 M-2 PROMEDIO

A gr. 3027.00 3052.00 3039.50

gr. 962.00 962.00 962.00

C gr. 1909.00 1926.00 1917.50

* gr/cm3 2.628 2.629 2.63

gr/cm3 2.71 2.71 2.71

% 1.12 1.15 1.14

ID UND. M-1 M-2 PROMEDIO

gr/ml 2.60 2.57 2.58

gr/ml 2.67 2.64 2.65

% 1.03 0.99 1.01

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE LOS AGREGADOS                                      

NTP 400.022 - ASTM C128

EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EMBLEMATICA SANTA ISABEL

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

PIEDRA CHANCADA

2.66

PESO DE LA MUESTRA SATURADA SUPERFICIALMENTE SECA 3074.00

2879.50

ARENA GRUESO

DESCRIPCION

PESO ESPECIFICO APARENTE (P.E.A.=A /(A-C)

PESO EN AGUA DE LA MUESTRA SATURADA 

PESO ESPECIFICO DE MASA (P.E.M.=A /B-C)

PORCENTAJE DE ABSORCION (B-A)/A*100

gr/cm3 2.66

PESO DE LA MUESTRA SECADA AL HORNO 

DESCRIPCION

PESO EN ELAGUA DE LA CANASTILLA

3087.00

2888.00

PESO ESPECIFICO DE MASA SATURADO SUPERFICIALMENTE SECO 

(P.E.M.S.S.S.=B /(B-C))
2.66

B

PESO EN EL AGUA DE LA MUESTRA SATURADA + PESO EN ELAGUA DE 

LA CANASTILLA

3061.00

2871.00

gr.

gr.

677.00 677.00

A MASA DE LA MUESTRA SECA AL HORNO (A) gr. 494.90 495.10 495.00

B
MASA DEL PICNOMETRO LLENADO DE AGUA HASTA LA MARCA DE 

CALIBRACION (B)
gr. 677.00

MASA DEL PICNOMETRO LLENO DE LA MUESTRA Y EL AGUA HASTA LA 

MARCA DE CALIBRACION (C) 

MASA DE LA MUESTRA SATURADO SUPERFICIALMENTE SECA (S)

gr. 986.30

2.61

DENSIDAD RELATIVA APARENTE =A(B+A-C)

PORCENTAJE DE ABSORCION 100*(S-A)/A

PESO ESPECIFICO (DENSIDAD ESPECIFICA)= A/(B+S-C)

DENSIDAD RELATIVA SATURADA SUPERFICIALMENTE SECA)=S(B+S-C) gr/ml 2.62

985.45

500.00

984.60

gr. 500.00 500.00S

C

2.60



 
 

   
 

 

 

 

 

PROYECTO 

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

MUESTRA M-1 / M-2 / M-3 / M-4

FECHA: 08/03/2017

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

20.295

4.900

PESO UNITARIO/M3 1491.38 1490.64 1644.36 1637.77

PESO DEL MOLDE + MUESTRA 18.919 18.912 20.357

0.0028

PESO DE LA MUESTRA 14.019 1509.000 15.457

1725.00

MUESTRA PROPORCIONADA

SUELTO COMPACTADO

1509.000

VOLUMEN DEL MOLDE 0.0094 0.0094

PESO DEL MOLDE

PIEDRA CHANCADA

4.900 4.900 4.900

DESCRIPCION

1917.86

6.396

0.00280.0028

1.560

6.390

4.830

6.930

PESO UNITARIO/M3                                                                                                             

MTC E-203

DESCRIPCION

1.560 1.560 1.560

EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EMBLEMATICA SANTA ISABEL

VOLUMEN DEL MOLDE

PESO DEL MOLDE

SUELTO

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

COMPACTADO

PROMEDIO 1726.07 1918.04

ARENA GRUESA

6.931

PESO UNITARIO/M3

M-3 M-4

4.836 5.371

0.0028

MUESTRA PROPORCIONADA

5.370

PROMEDIO 1491.01 1641.06

MUESTRA M-1

MUESTRA

M-3 M-4

M-1 M-2

M-2

1727.14

0.0094 0.0094

PESO DEL MOLDE + MUESTRA

PESO DE LA MUESTRA

1918.21



 
 

   
 

 

   

 

 

 

PROYECTO 

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

MUESTRA

FECHA: 08/03/2017

M-1 M-2 M-3

3/8" 3/8" 3/8"

A 500.0 500.0 500.0

B 474.7 475.9 475.1

C 25.3 24.1 24.9

D 5.06% 4.82% 4.98%

M-1 M-2 M-3

1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

A 4341.0 4335.0 4123.0

B 4309 4305 4094

C 32 30 29

D 0.74% 0.69% 0.70%

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

0.71%

PESO SECO DE LA MUESTRA INICIAL

PESO SECO DE LA MUESTRA SECA FINAL LAVADA (gr)

DIFERENCIA DE PESO (gr)

PORCENTAJES (%)

E PROMEDIO

MATERIAL FINO QUE PASA EL TAMIZ N°200 DE AGREGADO GRUESO              

NTP 400.018 - ASTM C117

N° DESCRIPCION
PASANTE MALLA 200

TAMAÑO MAXIMO (Pulgadas)

N° DESCRIPCION
PASANTE MALLA 200

PROMEDIOE

PORCENTAJES (%)

TAMAÑO MAXIMO (Pulgadas)

4.95%

MATERIAL FINO QUE PASA EL TAMIZ N°200 DE AGREGADO FINO              

NTP 400.018 - ASTM C117

M-1 / M-2 / M-3

PESO SECO DE LA MUESTRA INICIAL

PESO SECO DE LA MUESTRA SECA FINAL LAVADA (gr)

DIFERENCIA DE PESO (gr)

EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCION EMBLEMATICA SANTA ISABEL

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: DISEÑOS DE MEZCLA 



 
 

   
 

 



 
 

   
 

 



 
 

   
 

 



 
 

   
 

 



 
 

   
 

 



 
 

   
 

 



 
 

   
 

 



 
 

   
  



 
 

   
 

 



 
 

   
  



 
 

   
  



 
 

   
  



 
 

   
 

 



 
 

   
 

 



 
 

   
  



 
 

   
 

 



 
 

   
  



 
 

   
 

    



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: ENSAYOS DE CONCRETO FRESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

MEZCLA ENSAYADA: A / B /C

4.23 48.63 31430 2733.89 32.00 1.17

4.21 48.63 31470 2724.42 6.50 0.24

4.05 48.63 31450 2619.22 5.50 0.21

3.69 48.69 30200 2288.72 38.00 1.66

3.67 48.69 30240 2279.33 15.00 0.66

3.46 48.69 30220 2147.49 13.50 0.63

3.34 48.71 29110 1996.05 51.00 2.56

3.32 48.71 29150 1986.82 25.00 1.26

3.11 48.71 29130 1859.87 22.90 1.23

DONDE:

w:

W: Peso del Cemento + Agregado + Agua

S2: Peso del concreto fresco.

C1: Masa del agua en la muestra de ensayo

D1: Masa de agua de exudacion

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

0.6

 Peso del agua usada en la mezcla

EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCION EMBLEMATICA SANTA ISABEL

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

ENSAYO DE EXUDACION DEL CONCRETO                                           

NTP 339.077 - ASTM C232

RELACION      

a/c
DOCIFICACION

w                        

(kg)

W                 

(kg)

S2                 

(g)

0.4

0.5

C1                

(g)

D1                         

(g)

C-2

A

A-2

A-1

EXUDACION   

(%)

B-2

B-1

B

C

C-1



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

PROMEDIO

N° 01 N° 02 N° 03 N° 04 N° 05 (°C)

19.2 18.9 18.5 18.2 18.6 18.7

19.3 19.2 18.3 18.3 18.1 18.6

18.1 17.8 18.3 18.1 18.1 18.1

18.1 18.2 17.9 17.6 18.0 18.0

17.2 17.4 18.3 17.7 18.2 17.8

17.1 17.2 17.3 17.4 17.6 17.3

19.5 19.4 18.5 18.8 18.2 18.9

18.4 18.5 17.9 18.2 18.10 18.2

17.6 17.5 17.7 18.1 17.9 17.8

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

ENSAYO PARA DETERMINAR LA TEMPERATURA DE CONCRETO                                                             

NTP 339.184 - ASTM C 1064

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EMBLEMATICA SANTA ISABEL

TEMPERATURA DEL CONCRETO
ID MEZCLA FECHA DE VACIADO

B-1

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

01/12/2016

02/12/2016

A

A-1

A-2

B

01/12/2016

02/12/2016

03/12/2016

03/12/2016

01/12/2016

02/12/2016

03/12/2016

B-2

C

C-1

C-2

18.7 18.6

18.1
18.0

17.8

17.3

18.9

18.2

17.8

16.5

17.0

17.5

18.0

18.5

19.0

A A-1 A-2 B B-1 B-2 C C-1 C-2

TE
M

P
ER

A
TU

R
A

 (°
C

)

DISEÑO

T° CONCRETO vs DISEÑO

T° CONCRETO



 
 

   
 

 

 

  

 

 

 

 

PROYECTO  RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EMBLEMATICA SANTA ISABEL

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

UBICACIÓN  : BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

MUESTRA    : TIPO: A / B / C

1 0.0071 2.44 2366.90 2315.48 0.9783

2 0.0071 2.43 2335.92 2315.48 0.9913

3 0.0071 2.44 2365.49 2315.48 0.9789

1 0.0071 2.44 2337.04 2318.04 0.9919

2 0.0071 2.43 2370.85 2318.04 0.9777

3 0.0071 2.44 2368.17 2318.04 0.9788

1 0.0071 2.44 2370.85 2319.34 0.9783

2 0.0071 2.43 2340.00 2319.34 0.9912

3 0.0071 2.44 2369.58 2319.34 0.9788

1 0.0071 2.44 2370.14 2315.48 0.9769

2 0.0071 2.43 2372.11 2315.48 0.9761

3 0.0071 2.44 2343.24 2315.48 0.9882

1 0.0071 2.44 2349.44 2315.48 0.9855

2 0.0071 2.43 2355.35 2315.48 0.9831

3 0.0071 2.44 2369.30 2315.48 0.9773

1 0.0071 2.44 2374.23 2318.04 0.9763

2 0.0071 2.43 2380.99 2318.04 0.9736

3 0.0071 2.44 2360.99 2318.04 0.9818

1 0.0071 2.44 2365.07 2318.04 0.9801

2 0.0071 2.43 2368.03 2318.04 0.9789

3 0.0071 2.44 2368.03 2318.04 0.9789

1 0.0071 2.44 2382.25 2319.34 0.9736

2 0.0071 2.43 2365.92 2319.34 0.9803

3 0.0071 2.44 2383.24 2319.34 0.9732

1 0.0071 2.44 2385.63 2319.34 0.9722

2 0.0071 2.43 2385.07 2319.34 0.9724

3 0.0071 2.44 2348.03 2319.34 0.9878

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

2377.14

2372.91

2358.69

2360.14

2361.83

2358.03

2372.07

2367.04

PESO DE RECIPIENTE 

+ CONCRETO (m3)

PESO DEL 

CONCRETO 

(kg)

PUC REAL 

(kg/m3)
RENDIMIENTO

16.805

19.015 16.585

C2

19.378 16.938

19.364 16.934

19.111 16.671

C1

19.354 16.914

19.228 16.798

19.361 16.921

B2

19.232 16.792

19.243 16.813

19.253 16.813

B1

19.297 16.857

19.335 16.905

19.203 16.763

A2

19.121 16.681

19.153 16.723

19.262 16.822

A1

19.268 16.828

19.272 16.842

19.077 16.637

A

19.245

C

19.273 16.833

19.044 16.614

19.264 16.824

B

19.033 16.593

19.263 16.833

19.254 16.814

19.235 16.795

ENSAYO DE PESO UNITARIO DEL CONCRETO                                                              

NTP 399.046 - ASTM C138

ID MEZCLA N°
VOLUMEN DE 

RECIPIENTE (m3)

PESO DE 

RECIPIENTE (kg)

PUC DISEÑO 

(kg/m3)
PUC PROMEDIO

2356.10



 
 

   
 

 

 

  

PROYECTO 

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

MEZCLA ENSAYADA: A

00:00 0 - - 0.00

03:30 220 1.000 42.00 42.00

04:00 250 0.500 38.00 76.00

04:30 280 0.250 44.00 176.00

05:00 310 0.100 30.00 300.00

05:30 340 0.050 22.00 440.00

06:00 370 0.050 36.00 720.00

06:30 400 0.025 34.00 1360.00

07:00 430 0.025 51.00 2040.00

07:30 460 0.025 66.00 2640.00

08:00 490 0.025 100.00 4000.00

08:30 520 0.025 134.00 5360.00

329 min 05:29 hrs:min

473 min 07:53 hrs:min

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

08:50:00 a. m.

TIEMPO REAL (hrs:min)

01:50:00 p. m.

01:20:00 p. m.

12:50:00 p. m.

TIEMPO DE FRAGUADO FINAL (TFF)

TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL(TFI)

TIEMPO ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

AREA DE AGUJA 

UTILIZADA (pulg)

EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EMBLEMATICA SANTA ISABEL

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

RESISTENCIA ALA 

PENETRACION 

(lb/pulg2)

ENSAYO DE TIEMPO DE FRAGUADO DEL CONCRETO                           

NTP 339.082 - ASTM C403
TIEMPO 

ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

FUERZA 

APLICADA (lb)

04:20:00 p. m.

04:50:00 p. m.

05:20:00 p. m.

12:20:00 p. m.

03:50:00 p. m.

03:20:00 p. m.

02:50:00 p. m.

02:20:00 p. m.

y = 2E-12x5.7196

R² = 0.9977

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

200 250 300 350 400 450 500 550

R
ES

IS
TE

N
C

IA
 

A
 L

A
 P

EN
ET

R
A

C
IO

N
 (

lb
/p

u
lg

2

TIEMPO (minutos)

RESISTENCIA A LA PENETRACION vs TIEMPO

CURVA DE PUNTOS DE ENSAYO



 
 

   
 

 

 

PROYECTO 

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

MEZCLA ENSAYADA: A-1

00:00 0 - - 0.00

03:30 210 1.000 26.00 26.00

04:00 240 0.500 31.00 62.00

04:30 270 0.250 31.00 124.00

05:00 300 0.250 60.00 240.00

05:30 330 0.100 46.00 460.00

06:00 360 0.050 36.00 720.00

06:30 390 0.050 56.00 1120.00

07:00 420 0.025 42.00 1680.00

07:30 450 0.025 72.00 2880.00

08:00 480 0.025 98.00 3920.00

08:30 510 0.025 136.00 5440.00

339 min 05:39 hrs:min

480 min 08:00 hrs:min

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL(TFI)

TIEMPO DE FRAGUADO FINAL (TFF)

02:50:00 p. m.

03:20:00 p. m.

03:50:00 p. m.

04:20:00 p. m.

04:50:00 p. m.

05:20:00 p. m.

08:50:00 a. m.

12:20:00 p. m.

12:50:00 p. m.

01:20:00 p. m.

01:50:00 p. m.

02:20:00 p. m.

EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EMBLEMATICA SANTA ISABEL

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

ENSAYO DE TIEMPO DE FRAGUADO DEL CONCRETO                           

NTP 339.082 - ASTM C403

TIEMPO REAL (hrs:min)

TIEMPO 

ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

TIEMPO ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

AREA DE AGUJA 

UTILIZADA (pulg)

FUERZA 

APLICADA (lb)

RESISTENCIA ALA 

PENETRACION 

(lb/pulg2)

y = 3E-13x6.0151

R² = 0.9992

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

7000.00

200 250 300 350 400 450 500 550

R
ES

IS
TE

N
C

IA
 

A
 L

A
 P

EN
ET

R
A

C
IO

N
 (

lb
/p

u
lg

2

TIEMPO (minutos)

RESISTENCIA A LA PENETRACION vs TIEMPO

CURVA DE PUNTOS DE ENSAYO CURVA TENDENCIA (R² MAS CERCANO A 1)



 
 

   
 

 

 

  

PROYECTO 

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

MEZCLA ENSAYADA: A-2

00:00 0 - - 0.00

03:00 180 1.000 20.00 20.00

03:30 210 0.500 34.00 68.00

04:00 240 0.500 73.00 146.00

04:30 270 0.250 80.00 320.00

05:00 300 0.100 64.00 640.00

05:30 330 0.050 57.00 1140.00

06:00 360 0.025 47.00 1880.00

06:30 390 0.025 74.00 2960.00

07:00 420 0.025 98.00 3920.00

07:30 450 0.025 120.00 4800.00

285 min 04:45 hrs:min

425 min 07:05 hrs:min

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL(TFI)

TIEMPO DE FRAGUADO FINAL (TFF)

03:02:00 p. m.

03:32:00 p. m.

04:02:00 p. m.

04:32:00 p. m.

05:02:00 p. m.

09:32:00 a. m.

12:32:00 p. m.

01:02:00 p. m.

01:32:00 p. m.

02:02:00 p. m.

02:32:00 p. m.

EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EMBLEMATICA SANTA ISABEL

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

ENSAYO DE TIEMPO DE FRAGUADO DEL CONCRETO                           

NTP 339.082 - ASTM C403

TIEMPO REAL (hrs:min)

TIEMPO 

ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

TIEMPO ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

AREA DE AGUJA 

UTILIZADA (pulg)

FUERZA 

APLICADA (lb)

RESISTENCIA ALA 

PENETRACION 

(lb/pulg2)

y = 0.0845x2 - 35.189x + 3665.2

R² = 0.9964
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RESISTENCIA A LA PENETRACION vs TIEMPO

CURVA DE PUNTOS DE ENSAYO CURVA TENDENCIA (R² MAS CERCANO A 1)



 
 

   
 

 

 

 

PROYECTO 

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

MEZCLA ENSAYADA: B

00:00 0 - - 0.00

04:00 240 1.000 40.00 40.00

04:30 270 0.500 42.00 84.00

05:00 300 0.250 28.00 112.00

05:30 330 0.250 53.00 212.00

06:00 360 0.100 47.00 470.00

06:30 390 0.050 36.00 720.00

07:00 420 0.050 52.00 1040.00

07:30 450 0.025 41.00 1640.00

08:00 480 0.025 60.00 2400.00

08:30 510 0.025 85.00 3400.00

09:00 540 0.025 106.00 4240.00

09:30 570 0.025 119.00 4760.00

368 min 06:08 hrs:min

527 min 08:47 hrs:min

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

06:20:00 p. m.

TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL(TFI)

TIEMPO DE FRAGUADO FINAL (TFF)

03:20:00 p. m.

03:50:00 p. m.

04:20:00 p. m.

04:50:00 p. m.

05:20:00 p. m.

05:50:00 p. m.

08:50:00 a. m.

12:50:00 p. m.

01:20:00 p. m.

01:50:00 p. m.

02:20:00 p. m.

02:50:00 p. m.

EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EMBLEMATICA SANTA ISABEL

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

ENSAYO DE TIEMPO DE FRAGUADO DEL CONCRETO                           

NTP 339.082 - ASTM C403

TIEMPO REAL (hrs:min)

TIEMPO 

ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

TIEMPO ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

AREA DE AGUJA 

UTILIZADA (pulg)

FUERZA 

APLICADA (lb)

RESISTENCIA ALA 

PENETRACION 

(lb/pulg2)

y = 6E-13x5.813

R² = 0.9935
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CURVA DE PUNTOS DE ENSAYOS

CURVA TENDENCIA (R² MAS CERCANO A 1)



 
 

   
 

 

 

  

 

PROYECTO 

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

MEZCLA ENSAYADA: B-1

00:00 0 - - 0.00

05:30 330 1.000 160.00 160.00

06:00 360 0.500 158.00 316.00

06:30 390 0.250 150.00 600.00

07:00 420 0.100 106.00 1060.00

07:30 450 0.050 90.00 1800.00

08:00 480 0.025 65.00 2600.00

08:30 510 0.025 85.00 3400.00

09:00 540 0.025 112.00 4480.00

380 min 06:20 hrs:min

528 min 08:48 hrs:min

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL(TFI)

TIEMPO DE FRAGUADO FINAL (TFF)

04:39:00 p. m.

05:09:00 p. m.

05:39:00 p. m.

08:40:00 a. m.

02:09:00 p. m.

02:39:00 p. m.

03:09:00 p. m.

03:39:00 p. m.

04:09:00 p. m.

EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EMBLEMATICA SANTA ISABEL

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

ENSAYO DE TIEMPO DE FRAGUADO DEL CONCRETO                           

NTP 339.082 - ASTM C403

TIEMPO REAL (hrs:min)

TIEMPO 

ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

TIEMPO ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

AREA DE AGUJA 

UTILIZADA (pulg)

FUERZA 

APLICADA (lb)

RESISTENCIA ALA 

PENETRACION 

(lb/pulg2)

y = 0.0813x2 - 49.957x + 7760.8

R² = 0.999
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RESISTENCIA A LA PENETRACION vs TIEMPO

CURVA DE PUNTOS DE ENSAYOS CURVA TENDENCIA (R² MAS CERCANO A 1)



 
 

   
 

 

  

 

PROYECTO 

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

MEZCLA ENSAYADA: B-2

00:00 0 - - 0.00

03:30 210 1.000 120.00 120.00

04:00 240 0.500 128.00 256.00

04:30 270 0.500 150.00 300.00

05:00 300 0.250 126.00 504.00

05:30 330 0.100 90.00 900.00

06:00 360 0.050 65.00 1300.00

06:30 390 0.050 85.00 1700.00

07:00 420 0.050 112.00 2240.00

07:30 450 0.025 85.00 3400.00

08:00 480 0.025 112.00 4480.00

297 min 04:57 hrs:min

481 min 08:01 hrs:min

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

04:39:00 p. m.

05:09:00 p. m.

05:39:00 p. m.

TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL(TFI)

TIEMPO DE FRAGUADO FINAL (TFF)

05:09:00 p. m.

05:39:00 p. m.

09:39:00 a. m.

01:09:00 p. m.

02:39:00 p. m.

03:09:00 p. m.

03:39:00 p. m.

04:09:00 p. m.

EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EMBLEMATICA SANTA ISABEL

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

ENSAYO DE TIEMPO DE FRAGUADO DEL CONCRETO                           

NTP 339.082 - ASTM C403

TIEMPO REAL (hrs:min)

TIEMPO 

ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

TIEMPO ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

AREA DE AGUJA 

UTILIZADA (pulg)

FUERZA 

APLICADA (lb)

RESISTENCIA ALA 

PENETRACION 

(lb/pulg2)

y = 1E-08x4.3271

R² = 0.9931
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RESISTENCIA A LA PENETRACION vs TIEMPO

CURVA DE PUNTOS DE ENSAYOS CURVA TENDENCIA (R² MAS CERCANO A 1)



 
 

   
 

 

  

 

 

PROYECTO 

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

MEZCLA ENSAYADA: C

00:00 0 - - 0.00

05:30 330 1.000 50.00 50.00

06:30 390 0.500 76.00 152.00

07:30 450 0.250 86.00 344.00

08:00 480 0.100 64.00 640.00

08:30 510 0.050 60.00 1200.00

09:00 540 0.050 79.00 1580.00

09:30 570 0.025 62.00 2480.00

10:00 600 0.025 95.00 3800.00

10:30 630 0.025 108.00 4320.00

N

455 min 07:35 hrs:min

607 min 10:07 hrs:min

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL(TFI)

TIEMPO DE FRAGUADO FINAL (TFF)

05:45:00 p. m.

06:15:00 p. m.

06:45:00 p. m.

07:10:00 p. m.

08:45:00 a. m.

02:15:00 p. m.

03:15:00 p. m.

04:15:00 p. m.

04:45:00 p. m.

05:15:00 p. m.

EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EMBLEMATICA SANTA ISABEL

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

ENSAYO DE TIEMPO DE FRAGUADO DEL CONCRETO                           

NTP 339.082 - ASTM C403

TIEMPO REAL (hrs:min)

TIEMPO 

ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

TIEMPO ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

AREA DE AGUJA 

UTILIZADA (pulg)

FUERZA 

APLICADA (lb)

RESISTENCIA ALA 

PENETRACION 

(lb/pulg2)

y = 4E-17x7.1853

R² = 0.9944

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

300 350 400 450 500 550 600 650R
ES

IS
TE

N
C

IA
 

A
 L

A
 P

EN
ET

R
A

C
IO

N
 (

lb
/p

u
lg

2
)

TIEMPO (minutos)

RESISTENCIA A LA PENETRACION vs TIEMPO

CURVA DE PUNTOS DE ENSAYO CURVA TENDENCIA (R² MAS CERCANO A 1)



 
 

   
 

 

  

 

 

PROYECTO 

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

MEZCLA ENSAYADA: C-1

00:00 0 - - 0.00

05:00 300 1.000 44.00 44.00

05:30 330 0.500 32.00 64.00

06:00 360 0.500 48.00 96.00

06:30 390 0.250 42.00 168.00

07:00 420 0.100 38.00 380.00

07:30 450 0.100 64.00 640.00

08:00 480 0.050 37.00 740.00

08:30 510 0.025 33.00 1320.00

09:00 540 0.025 46.00 1840.00

09:30 570 0.025 72.00 2880.00

10:00 600 0.025 90.00 3600.00

10:00 630 0.025 106.00 4240.00

443 min 07:23 hrs:min

619 min 10:19 hrs:min

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

TIEMPO DE FRAGUADO FINAL (TFF)

01:45:00 p. m.

02:15:00 p. m.

02:45:00 p. m.

03:15:00 p. m.

05:45:00 p. m.

06:15:00 p. m.

03:45:00 p. m.

08:15:00 a. m.

01:15:00 p. m.

TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL(TFI)

04:15:00 p. m.

04:45:00 p. m.

05:15:00 p. m.

06:15:00 p. m.

EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EMBLEMATICA SANTA ISABEL

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

ENSAYO DE TIEMPO DE FRAGUADO DEL CONCRETO                           

NTP 339.082 - ASTM C403

TIEMPO REAL (hrs:min)

TIEMPO 

ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

TIEMPO ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

AREA DE AGUJA 

UTILIZADA (pulg)

FUERZA 

APLICADA (lb)

RESISTENCIA ALA 

PENETRACION 

(lb/pulg2)

y = 0.0551x2 - 38.543x + 6758.1

R² = 0.9923
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RESISTENCIA A LA PENETRACION vs TIEMPO

CURVA DE PUNTOS DE ENSAYO

CURVA TENDENCIA (R² MAS CERCANO A 1)



 
 

   
 

 

 

 

 

PROYECTO 

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

MEZCLA ENSAYADA: C-2

00:00 0 - - 0.00

04:00 240 1.000 24.00 24.00

04:30 270 0.500 32.00 64.00

05:00 300 0.500 38.00 76.00

05:30 330 0.250 41.00 164.00

06:00 360 0.100 35.00 350.00

06:30 390 0.100 51.00 510.00

07:00 420 0.050 30.00 600.00

07:30 450 0.050 51.00 1020.00

09:30 480 0.025 42.00 1680.00

10:00 510 0.025 58.00 2320.00

10:00 540 0.025 80.00 3200.00

10:00 570 0.025 110.00 4400.00

386 min 06:26 hrs:min

547 min 09:07 hrs:min

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

05:45:00 p. m.

TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL(TFI)

TIEMPO DE FRAGUADO FINAL (TFF)

02:45:00 p. m.

03:15:00 p. m.

03:45:00 p. m.

04:15:00 p. m.

04:45:00 p. m.

05:15:00 p. m.

09:15:00 a. m.

12:15:00 p. m.

12:45:00 p. m.

01:15:00 p. m.

01:45:00 p. m.

02:15:00 p. m.

EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EMBLEMATICA SANTA ISABEL

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

ENSAYO DE TIEMPO DE FRAGUADO DEL CONCRETO                           

NTP 339.082 - ASTM C403

TIEMPO REAL (hrs:min)

TIEMPO 

ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

TIEMPO ABSOLUTO 

ACUMULADO 

(minutos)

AREA DE AGUJA 

UTILIZADA (pulg)

FUERZA 

APLICADA (lb)

RESISTENCIA ALA 

PENETRACION 

(lb/pulg2)

y = 2E-13x5.9538

R² = 0.9936
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CURVA TENDENCIA (R² MAS CERCANO A 1)



 
 

   
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: ENSAYOS DE CONCRETO ENDURECIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

 

 

  

 

 

 

 

PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EMBLEMATICA SANTA ISABEL

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

UBICACIÓN  : BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

MUESTRA    : TIPO "A"

Nº de PROB Estructura Slump Edad en Carga en Carga en Area Molde Resistencia 

Testigo ID DESCRIPCION (Pulgadas) Vaciado Rotura días Kilos KN cm2 en kg/cm2.

1 A #01 4 01/12/2016 04/12/2016 3 45765.04 448.80 176.72 258.98

2 A #02 4 01/12/2016 04/12/2016 3 43879.39 430.31 176.72 248.31

3 A #03 4 01/12/2016 04/12/2016 3 44999.54 441.29 176.72 254.64

4 A #01 4 01/12/2016 08/12/2016 7 59933.47 587.75 176.72 339.15

5 A #02 4 01/12/2016 08/12/2016 7 58886.89 577.48 176.72 333.23

6 A #03 4 01/12/2016 08/12/2016 7 60914.12 597.36 176.72 344.70

7 A #01 4 01/12/2016 15/12/2016 14 69660.64 683.14 176.72 394.20

8 A #02 4 01/12/2016 15/12/2016 14 70154.47 687.98 176.72 396.99

9 A #03 4 01/12/2016 15/12/2016 14 70052.88 686.98 176.72 396.42

10 A #01 4 01/12/2016 29/12/2016 28 78551.24 770.32 176.72 444.51

11 A #02 4 01/12/2016 29/12/2016 28 79027.14 774.99 176.72 447.20

12 A #03 4 01/12/2016 29/12/2016 28 81014.07 794.48 176.72 458.44

13 A-1 #01 6 1/2 02/12/2016 05/12/2016 3 47203.73 462.91 176.72 267.12

14 A-1 #02 6 1/2 02/12/2016 05/12/2016 3 46563.35 456.63 176.72 263.49

15 A-1 #03 6 1/2 02/12/2016 05/12/2016 3 45984.45 450.95 176.72 260.22

16 A-1 #01 6 1/2 02/12/2016 09/12/2016 7 62827.18 616.12 176.72 355.53

17 A-1 #02 6 1/2 02/12/2016 09/12/2016 7 62222.39 610.19 176.72 352.11

18 A-1 #03 6 1/2 02/12/2016 09/12/2016 7 61952.36 607.55 176.72 350.58

19 A-1 #01 6 1/2 02/12/2016 16/12/2016 14 74363.57 729.26 176.72 420.81

20 A-1 #02 6 1/2 02/12/2016 16/12/2016 14 73738.09 723.12 176.72 417.27

21 A-1 #03 6 1/2 02/12/2016 16/12/2016 14 74495.68 730.55 176.72 421.56

22 A-1 #01 6 1/2 02/12/2016 30/12/2016 28 81852.49 802.70 176.72 463.19

23 A-1 #02 6 1/2 02/12/2016 30/12/2016 28 80525.70 789.69 176.72 455.68

24 A-1 #03 6 1/2 02/12/2016 30/12/2016 28 78854.07 773.29 176.72 446.22

25 A-2 #01 6 03/12/2016 06/12/2016 3 62721.73 615.09 176.72 354.93

26 A-2 #02 6 03/12/2016 06/12/2016 3 63890.35 626.55 176.72 361.54

27 A-2 #03 6 03/12/2016 06/12/2016 3 64162.45 629.22 176.72 363.08

28 A-2 #01 6 03/12/2016 10/12/2016 7 84468.52 828.35 176.72 477.99

29 A-2 #02 6 03/12/2016 10/12/2016 7 82759.09 811.59 176.72 468.32

30 A-2 #03 6 03/12/2016 10/12/2016 7 85025.21 833.81 176.72 481.14

31 A-2 #01 6 03/12/2016 17/12/2016 14 85900.52 842.40 176.72 486.10

32 A-2 #02 6 03/12/2016 17/12/2016 14 86019.89 843.57 176.72 486.77

33 A-2 #03 6 03/12/2016 17/12/2016 14 87225.09 855.39 176.72 493.59

34 A-2 #01 6 03/12/2016 31/12/2016 28 84929.52 832.87 176.72 480.60

35 A-2 #02 6 03/12/2016 31/12/2016 28 86950.09 852.69 176.72 492.04

36 A-2 #03 6 03/12/2016 31/12/2016 28 85149.21 835.03 176.72 481.84

Resistencia en funcion a la edad del concreto:
Según Normas ACI
Parámetros:
1 día = 25 - 35 %
3 días = 42 - 53 %
7 días = 70 - 85 %
14 días = 85 - 95 %
28 días = 100 - 120 %
60 días sube entre 10 y 15 % 
de la resistencia de 28 días.

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

475.82

488.82

484.83

FIRMA AUTORIZADA

450.05

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE (NTP 339.034 - ASTM C39)
Fecha de

Promedio

253.98

339.03

359.85

395.87

263.61

352.74

419.88

455.03



 
 

   
 

 

 

  

 

 

 

 

PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EMBLEMATICA SANTA ISABEL

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

UBICACIÓN  : BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

MUESTRA    : TIPO "B"

Nº de PROB Estructura Slump Edad en Carga en Carga en Area Molde Resistencia 

Testigo ID DESCRIPCION (Pulgadas) Vaciado Rotura días Kilos KN cm2 en kg/cm2.

1 B #01 4 01/12/2016 04/12/2016 3 33963.36 333.07 176.72 192.19

2 B #02 4 01/12/2016 04/12/2016 3 33025.21 323.87 176.72 186.88

3 B #03 4 01/12/2016 04/12/2016 3 32634.09 320.03 176.72 184.67

4 B #01 4 01/12/2016 08/12/2016 7 48285.11 473.52 176.72 273.24

5 B #02 4 01/12/2016 08/12/2016 7 47044.62 461.35 176.72 266.22

6 B #03 4 01/12/2016 08/12/2016 7 49723.56 487.62 176.72 281.38

7 B #01 4 01/12/2016 15/12/2016 14 57089.50 559.86 176.72 323.06

8 B #02 4 01/12/2016 15/12/2016 14 57745.87 566.29 176.72 326.77

9 B #03 4 01/12/2016 15/12/2016 14 58223.82 570.98 176.72 329.48

10 B #01 4 01/12/2016 29/12/2016 28 64106.82 628.67 176.72 362.77

11 B #02 4 01/12/2016 29/12/2016 28 65222.79 639.62 176.72 369.08

12 B #03 4 01/12/2016 29/12/2016 28 64517.73 632.70 176.72 365.09

13 B - 1 #01 6 1/4 02/12/2016 05/12/2016 3 38915.07 381.63 176.72 220.21

14 B - 1 #02 6 1/4 02/12/2016 05/12/2016 3 40182.20 394.05 176.72 227.38

15 B - 1 #03 6 1/4 02/12/2016 05/12/2016 3 39226.67 384.68 176.72 221.98

16 B - 1 #01 6 1/4 02/12/2016 09/12/2016 7 51948.34 509.44 176.72 293.97

17 B - 1 #02 6 1/4 02/12/2016 09/12/2016 7 52784.25 517.64 176.72 298.70

18 B - 1 #03 6 1/4 02/12/2016 09/12/2016 7 50998.01 500.12 176.72 288.59

19 B - 1 #01 6 1/4 02/12/2016 16/12/2016 14 58768.84 576.33 176.72 332.56

20 B - 1 #02 6 1/4 02/12/2016 16/12/2016 14 57750.06 566.33 176.72 326.80

21 B - 1 #03 6 1/4 02/12/2016 16/12/2016 14 58883.54 577.45 176.72 333.21

22 B - 1 #01 6 1/4 02/12/2016 30/12/2016 28 66756.13 654.65 176.72 377.76

23 B - 1 #02 6 1/4 02/12/2016 30/12/2016 28 64286.21 630.43 176.72 363.78

24 B - 1 #03 6 1/4 02/12/2016 30/12/2016 28 66303.73 650.22 176.72 375.20

25 B-2 #01 5 3/4 03/12/2016 06/12/2016 3 50068.40 491.00 176.72 283.33

26 B-2 #02 5 3/4 03/12/2016 06/12/2016 3 49191.22 482.40 176.72 278.36

27 B-2 #03 5 3/4 03/12/2016 06/12/2016 3 48932.23 479.86 176.72 276.90

28 B-2 #01 5 3/4 03/12/2016 10/12/2016 7 66203.82 649.24 176.72 374.64

29 B-2 #02 5 3/4 03/12/2016 10/12/2016 7 65423.79 641.59 176.72 370.22

30 B-2 #03 5 3/4 03/12/2016 10/12/2016 7 67014.73 657.19 176.72 379.22

31 B-2 #01 5 3/4 03/12/2016 17/12/2016 14 68883.13 675.51 176.72 389.80

32 B-2 #02 5 3/4 03/12/2016 17/12/2016 14 67023.21 657.27 176.72 379.27

33 B-2 #03 5 3/4 03/12/2016 17/12/2016 14 67090.73 657.94 176.72 379.65

34 B-2 #01 5 3/4 03/12/2016 31/12/2016 28 67343.82 660.42 176.72 381.09

35 B-2 #02 5 3/4 03/12/2016 31/12/2016 28 66260.19 649.79 176.72 374.96

36 B-2 #03 5 3/4 03/12/2016 31/12/2016 28 66884.73 655.92 176.72 378.49

Resistencia en funcion a la edad del concreto:
Según Normas ACI
Parámetros:
1 día = 25 - 35 %
3 días = 42 - 53 %
7 días = 70 - 85 %
14 días = 85 - 95 %
28 días = 100 - 120 %
60 días sube entre 10 y 15 % 
de la resistencia de 28 días.

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

374.69

382.91

378.18

FIRMA AUTORIZADA

365.65

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE (NTP 339.034 - ASTM C39)
Fecha de

Promedio

187.92

273.61

279.53

326.44

223.19

293.75

330.86

372.25



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EMBLEMATICA SANTA ISABEL

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

UBICACIÓN  : BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

MUESTRA    : TIPO "C"

Nº de PROB Estructura Slump Edad en Carga en Carga en Area Molde Resistencia 

Testigo ID DESCRIPCION (Pulgadas) Vaciado Rotura días Kilos KN cm2 en kg/cm2.

1 C #01 4 01/12/2016 04/12/2016 3 23948.78 234.86 176.72 135.52

2 C #02 4 01/12/2016 04/12/2016 3 23478.12 230.24 176.72 132.86

3 C #03 4 01/12/2016 04/12/2016 3 24013.15 235.49 176.72 135.89

4 C #01 4 01/12/2016 08/12/2016 7 32224.87 316.02 176.72 182.36

5 C #02 4 01/12/2016 08/12/2016 7 32660.78 320.29 176.72 184.82

6 C #03 4 01/12/2016 08/12/2016 7 32599.97 319.70 176.72 184.48

7 C #01 4 01/12/2016 15/12/2016 14 39485.95 387.22 176.72 223.44

8 C #02 4 01/12/2016 15/12/2016 14 39176.41 384.19 176.72 221.69

9 C #03 4 01/12/2016 15/12/2016 14 38682.07 379.34 176.72 218.90

10 C #01 4 01/12/2016 29/12/2016 28 44365.39 435.08 176.72 251.06

11 C #02 4 01/12/2016 29/12/2016 28 44251.39 433.96 176.72 250.41

12 C #03 4 01/12/2016 29/12/2016 28 45110.55 442.38 176.72 255.27

13 C - 1 #01 5 3/4 02/12/2016 05/12/2016 3 26651.15 261.36 176.72 150.81

14 C - 1 #02 5 3/4 02/12/2016 05/12/2016 3 25369.22 248.79 176.72 143.56

15 C - 1 #03 5 3/4 02/12/2016 05/12/2016 3 26368.42 258.59 176.72 149.21

16 C - 1 #01 5 3/4 02/12/2016 09/12/2016 7 34767.83 340.96 176.72 196.75

17 C - 1 #02 5 3/4 02/12/2016 09/12/2016 7 35352.32 346.69 176.72 200.05

18 C - 1 #03 5 3/4 02/12/2016 09/12/2016 7 35687.08 349.97 176.72 201.95

19 C - 1 #01 5 3/4 02/12/2016 16/12/2016 14 43664.98 428.21 176.72 247.09

20 C - 1 #02 5 3/4 02/12/2016 16/12/2016 14 43869.67 430.21 176.72 248.25

21 C - 1 #03 5 3/4 02/12/2016 16/12/2016 14 45238.88 443.64 176.72 256.00

22 C - 1 #01 5 3/4 02/12/2016 30/12/2016 28 49032.97 480.85 176.72 277.47

23 C - 1 #02 5 3/4 02/12/2016 30/12/2016 28 47451.72 465.34 176.72 268.52

24 C - 1 #03 5 3/4 02/12/2016 30/12/2016 28 46792.28 458.88 176.72 264.79

25 C-2 #01 5 1/2 03/12/2016 06/12/2016 3 35225.87 345.45 176.72 199.34

26 C-2 #02 5 1/2 03/12/2016 06/12/2016 3 34657.78 339.88 176.72 196.12

27 C-2 #03 5 1/2 03/12/2016 06/12/2016 3 34898.97 342.24 176.72 197.49

28 C-2 #01 5 1/2 03/12/2016 10/12/2016 7 48729.97 477.88 176.72 275.75

29 C-2 #02 5 1/2 03/12/2016 10/12/2016 7 47998.72 470.71 176.72 271.62

30 C-2 #03 5 1/2 03/12/2016 10/12/2016 7 50086.28 491.18 176.72 283.43

31 C-2 #01 5 1/2 03/12/2016 17/12/2016 14 50043.97 490.76 176.72 283.19

32 C-2 #02 5 1/2 03/12/2016 17/12/2016 14 48468.72 475.32 176.72 274.28

33 C-2 #03 5 1/2 03/12/2016 17/12/2016 14 51030.28 500.44 176.72 288.77

34 C-2 #01 5 1/2 03/12/2016 31/12/2016 28 50197.97 492.27 176.72 284.06

35 C-2 #02 5 1/2 03/12/2016 31/12/2016 28 49816.72 488.54 176.72 281.90

36 C-2 #03 5 1/2 03/12/2016 31/12/2016 28 48228.28 472.96 176.72 272.92

Resistencia en funcion a la edad del concreto:
Según Normas ACI
Parámetros:
1 día = 25 - 35 %
3 días = 42 - 53 %
7 días = 70 - 85 %
14 días = 85 - 95 %
28 días = 100 - 120 %
60 días sube entre 10 y 15 % 
de la resistencia de 28 días.

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

197.65

276.93

282.08

279.63

FIRMA AUTORIZADA

252.25

147.86

199.58

250.45

270.26

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE (NTP 339.034 - ASTM C39)
Fecha de

Promedio

134.76

183.88

221.34



 
 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: CONDICIONES AMBIENTALES DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

 

 

  

 

 

 

PROYECTO 

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

PROMEDIO

N° 01 N° 02 N° 03 N° 04 N° 05 (°C)

13.3 12.5 12.9 12.4 12.4 12.7

12.3 13.2 13.3 12.9 13.1 13.0

12.1 12.5 12.7 12.3 12.2 12.4

13.9 12.9 13.3 13.5 13.7 13.5

13.5 14.8 13.9 15.0 14.1 14.3

13.8 13.5 13.4 13.7 13.6 13.6

13.5 12.7 12.9 13.5 12.9 13.1

13.5 12.9 14.0 14.6 13.5 13.7

13.1 13.2 12.9 12.8 13.1 13.0

13.24 °C

15.00 °C

12.10 °C

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EMBLEMATICA SANTA ISABEL

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

DETERMINACION DE LA TEMPERATURA DE AMBIENTE

ID MEZCLA FECHA DE VACIADO
TEMPERATURA DEL CONCRETO

A 01/12/2016

A-1 02/12/2016

A-2 03/12/2016

B 01/12/2016

B-1 02/12/2016

B-2 03/12/2016

C 01/12/2016

C-1 02/12/2016

C-2 03/12/2016

MEDIA TEMPERATURA AMBIENTE DIARIA PROMEDIO

TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA

TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA

TEMPERATURA AMBIENTE DIARIA PROMEDIO

12.7

13.0

12.4

13.5

14.3

13.6

13.1

13.7

13.0

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

13.5

14.0

14.5

A A-1 A-2 B B-1 B-2 C C-1 C-2

TE
M

P
ER

A
TU

R
A

 (°
C

)

DISEÑO

T° CONCRETO vs DISEÑO

T° CONCRETO



 
 

   
 

 

 

   

 

 

 

PROYECTO 

UBICACIÓN  :

SOLICITA    : CONSORCIO SANTA ISABEL II

PROMEDIO

N° 01 N° 02 N° 03 N° 04 N° 05 (°C)

57.5 62.6 63.3 63.6 68.0 63.0

61.6 57.5 63.1 68.2 65.4 63.2

54.7 55.3 64.3 57.4 56.4 57.6

45.5 49.3 65.2 72.1 65.7 59.6

60.1 60.0 61.1 66.5 58.7 61.3

56.9 66.9 58.7 58.8 60.9 60.4

43.5 47.0 66.3 65.7 67.9 58.1

49.6 51.7 61.9 64.3 61.10 57.7

59.2 56.8 61.2 57.3 63.2 59.5

60.04 °C

68.20 °C

43.50 °C

FIRMA AUTORIZADA

Laboratorio: Jr Huáscar Nº 230 Barrio Tres Esquinas El Tambo Huancayo, Junín

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EMBLEMATICA SANTA ISABEL

BARRIO SAN CARLOS, DISTRTIO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN

DETERMINACION DE LA HUMEDAD RELATIVA

ID MEZCLA FECHA DE VACIADO
HUMEDAD RELATIVA

A 01/12/2016

A-1 02/12/2016

A-2 03/12/2016

03/12/2016

B 01/12/2016

B-1 02/12/2016

B-2 03/12/2016

% HUMEDAD DIARIA PROMEDIO

MEDIA TEMPERATURA AMBIENTE DIARIA PROMEDIO

TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA

TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA

C 01/12/2016

C-1 02/12/2016

C-2

63.0 63.2

57.6

59.6

61.3

60.4

58.1
57.7

59.5

54.0

55.0

56.0

57.0

58.0

59.0

60.0

61.0

62.0

63.0

64.0

A A-1 A-2 B B-1 B-2 C C-1 C-2

TE
M

P
ER

A
TU

R
A

 (°
C

)

DISEÑO

T° CONCRETO vs DISEÑO

T° CONCRETO



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: CERTIFICADO DE CALIBRACION 



 
 

   
 



 
 

   
 

 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: FICHA TECNICA CHEMA 3 



 
 

   
 

  



 
 

   
 

   



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8: FICHA TECNICA MEGAPLAST 100M 



 
 

   
 

   



 
 

   
 

 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9: PANEL FOTOGRAFICO 



 
 

   
 

 



 
 

   
 

 



 
 

   
 

 



 
 

   
 

 



 
 

   
 

 



 
 

   
 

 



 
 

   
 

 



 
 

   
 

 


